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MITTAUS- JA SÄÄTÖPÖYTÄKIRJA


KOHDE: HEVOSHAAN KOULU

PÄIVÄYS:______2.2.2004

OSOITE: _______Hevoshaantie

Tila
poistoilmaventtiili
paine/nop

Pa    m/s
asento
vaadittu

   L/S
mitattu

L/S
tuloilma venttiili
paine/nop

Pa     m/s
asento
vaadittu

L/S
mitattu 

L/S
Huom



003 opetustila
SV-1 500-200


-105
-114
SV-2 500-200


+105
+70


003 opetustila
SV-1 500-200


-105
-95
SV-2 500-200


+105
+106


Käytävä
Venttiili suljett




KHU-250


+30
+39


004 opetustila
SV-1 500-200


-105
-91,5
SV-2 500-200


+105
+69


004 opetustila
SV-1 500-200


-105
-100
SV-2 500-200


+105
+70


008 opetustila
SV-1 500-100


-60
-58,5
SV-2 500-100


+60
+51















007 opetustila
SV-1 500-100


-60
-61
SV-2 500-200


+60
+55















Käytävä
Venttiili suljett




KHU-250


+30
+27


006 opetustila
SV-1 500-200


-90
-90
SV-2 500-200


+90
+86


006 opetustila
SV-1 500-200


-90
-67
SV-2 500-200


+90
+69


005 opetustila
SV-1 500-200


-90
-97
SV-2 500-200


+90
+86


005 opetustila
SV-1 500-200


-90

SV-2 500-200


+90
+57


011 varasto
SV-1 200-100


-20
-16
RHU-125


+20
+15
















































































MITTARI:___ACCUBALANCE

ULKOILMA:____(C    ______m/s
MITTAAJA:___A.ARISALO JA M.VIRTANEN
SISÄILMAPALVELUT

Köyhämäentie 15
010-636 121
www.lassila-tikanoja.fi
01510 VANTAA
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