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LAUSUNTO
VANTAA188HEVSOHAANK A, luokat 158/159 terveyshaitta- 

 
epäilyselvitys 18.10.2007
KOHDE
Hevoshaan koulu, Hevsohaantie 7, 01200 Vantaa, luokat 158/159
TILAAJA
 
Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, 

 

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 
Mikko Krohn, Pekka Wallenius, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Luokiat158/159, lattia, 1x PVC matto 


B2 
3.5 – 5.6

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.







ulkoseinän elementtisauma


katon elementtisauma on auennut
on auennut


yläpohjan eristeväliin asti
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     250 cm
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Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

  7  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HEK1.  Luokka 158, katon ja seinän liittymäkohdassa
M 
+ 
-

            oleva halkeama, katon eristeväliin asti

homeitiöitä 
 





V  -
-
HEK2.  Luokka 158 lattia päästyseinän reunasta
M 
- 
+++
            muovimaton alta (kuiva)


runsasta bakteerikasvua ja

 

 



MVOC -muodostusta







MERKITTÄVÄÄ KASVUA
 





V  -
-

HEK3.  Luokka 159, pesuallaskaapin kastunut sokkeli
M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmastoa 
 





V  -
+++
 





Penicillium 






MERKITTÄVÄÄ KASVUA
HEK4.  Luokka 159, laskeumapöly 


M 
+ 
-

 





homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä
 





V  + 
+

 





Alternaria







Aspergillus niger

 





Penicillium





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Lattian kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia.

Luokan 158 katon ja väliseinän liittymäkohdassa on koko matkalla halkeama, joka ulottuu vesikaton eristeväliin asti.  Raon kautta otetusta näytteestä HEK1 ei todettu mikrobikasvua. 

Luokan 158 lattiasta päätyseinän reunasta muovimaton alta otetusta näytteestä HEK2 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta (MVOC = mikrobien tuottama haihtuva orgaaninen yhdiste). Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. 

Luokan 159 ulkoseinän elementtisauma on auennut.

Luokan 159 pesuallaskaapin lattiaan nojaavat lastulevyt ovat kastuneet ja vaurioituneet. Vaurioituneista levyistä otetusta näytteestä HEK3 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.
Luokasta 159 otetusta laskeumapölynäytteestä HEK4 todettiin tavanomaisia pienhiukkasia ja tavanomaisten sisä- ja ulkoilman homesienten elinkykyisiä itiöitä.
Espoossa 31.10.2007
NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:
VANTAA188Akuva1.   Ulkoseinän elementtisauma on auennut.
VANTAA188Akuva2.   Luokan 158 katossa oleva elementtisauma on auennut. 

 

      Rako on auki vesikaton eristeväliin asti. Raon kautta sisälle

  

      voi päästä huonolaatuista ilmaa katon rakenteista. 


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
