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HÄMEENKYLÄN KOULU
Varistontie 3
01660 Vantaa
Paloeristysasennus-/korjaustyöt:
Konehuone B1-2
· Runkokanaviin asennettiin/vaihdettiin rikkinäiset palopellit (PP-500 4kpl ja PP-400 3kpl), säätöpeltejä (SP-500 3kpl ja SP-400 1kpl) ja puhdistusluukkuja yht.4kpl
B1 1-2.krs
· Paloeritys kemianluokan varastoon 2.krs
· Paloeritys + palopelti 1.krs. käytävälle.
B1 kellari
· Paloeristys kanttikanaviin n.15m3 (käytävä) + vuodon paikkaus
B2 1-2.krs
· H.2029 paloeristys liikuntasalin runkokanavaan
B1 rappukäytävä
· Paikattu rakennustyönä reikä paloseinässä, alakaton päällä aukko 500x400, pelti+villa+pelti
Aki Savolainen / J. Hakanen Oy
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