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1. Talo A, julkisivu itään. 

  

 

2. Talo B, julkisivu etelään. 

  

 

3. Kerrostalojen puupintaiset ikkunat 
kaipaavat huoltomaalausta kunnos-
sapitojakson alkupuolella.  
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Kuva 3 

4. Julkisivujen näkyvät vauriot ovat 
vielä vähäisiä.  B-talon element-
tisaumojen uusiminen on ajankoh-
taista lähivuosina. Julkisivuille suo-
sitellaan tehtäväksi kuntotutkimus, 
jolla selvitetään betonirakenteiden 
kunto tarkemmin.  

  

 

5. Parvekkeiden betonipinnat ovat 
pääsoin pinnoittamattomia, jolloin 
ne altistuvat kosteusrasitukselle. 
Parvekkeiden korjaukset suositel-
laan tehtäväksi kunnossapitojakson 
puoleen väliin mennessä. 

  

 

6. Rakennusten vesikatot on uusittu 
lähivuosina. Katoissa havaittiin kui-
tenkin vaurioita, jotka edellyttävät 
paikallisia korjauksia. Kattokaivojen 
puhdistaminen suositellaan tehtä-
väksi kaksi kertaa vuodessa. 
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7. A-talon kylpyhuoneet ja yleisten 
tilojen märkätilat suositellaan kor-
jattavaksi kunnossapitojakson lop-
pupuoliskolla. 

  

 

8. Kuva B-talon huoneistosta. 

  

 

9. Kaukolämmönalakeskus on vuo-
delta 1997 eikä sillä ole uusimis-
tarvetta.  
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10. A-talon lämpöjohtoverkoston lin-
jasäätöventtiileissä ei ole mittanip-
poja eikä niillä voida verkostoa 
säätää luotettavasti. 

 

11. A-talon alkuperäiset vesijohtover-
koston venttiilit tulee uusia. 

 

12. B-talon elementtikylpyhuoneiden 
lattiakaivot on sijoitettu seinära-
kenteen sisään. Lattiakaivot on 
suositeltavaa puhdistaa keskitetysti. 
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13. A-talon pääkeskus ja kiinteistökes-
kus. Toisen kellokytkimen kohdalla 
kosketussuojaus puutteellinen. 

 

14. A-talon asuinhuoneiston ryhmä-
keskus. 

 

15. A-talon asuinhuoneiston pistorasia-
kaluste. Pistorasiat rakentamisajan 
tavan mukaan maadoittamattomia 
Antennipistorasia (naaras-naaras) 
ei täytä digi-TV- verkon vaatimuk-
sia. 
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16. A-talon asuinhuoneiston paristo-
toiminen palovaroitin. 

 
 


