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Kuvat 5 ja 6. Tutkitussa  huoneessa hajua todettiin olevan voimakkaimmin pitkän julkisivuseinän puoleisen sähkökourukotelon alapuolella. Sähkökourukotelon ja lattian liitos oli avattu tutkimuksia varten. 





Kuvat 3 ja 4. Lattian alapuolisia peltiprofiileja avattiin tutkitun huonetilan kohdalla. Tutkituissa eristemateriaaleissa havaittiin olevan samanlainen haju kuin huoneessa on esiintynyt. Materiaaleista otetuissa näytteissä havaittiin korkeita mikrobimääriä. 





Kuvat 1 ja 2. Tutkimuskohteena oli toimistorakennuksen pihan puoleisen siipiosan toisessa kerroksessa, rakennuksen kulmassa sijaitseva toimistohuone. Rakennus on huoneen kohdalla alapuolelta auki oleva. Huoneessa on esiintynyt poikkeavaa hajua ja se on ollut pitkään tyhjillään. Viereisen jätekatoksen tulipalon sammutusvesien on epäilty päässeen rakennusosan kohdalla oleviin lattiarakenteisiin. 
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