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KIVIMÄENKOULU YHTEENVETO MIKROBIVAURIOTUTKIMUKSISTA
KOSTEUSMITTAUKSET
Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia hyvin pieneltä alalta opetustilan 147 (1005) lattiasta. Seinässä on vähäinen pinnoitevaurio. Muiden tilojen lattioista ei saatu kohonneita lukemia.
CO2 –MITTAUKSET
Mittaukset tehtiin sen jälkeen kun tasapainotila oli saavutettu. Mittaustulosten yhteydessä on ilmoitettu, kuinka monta henkilö tiloissa on ollut mittausten aikana.
Ilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella sisäilmaan laatu oli Sisäilmayhdistyksen luokituksen mukaan seuraavanlainen:


Koulusihteeri 280 (2032)

S1 (paras luokitus)

 
OT 134 (1033, 1034) ja OT (10299
S2 (2. paras luokitus)

 
OT 143 (1036) 


S3 (3. paras luokitus)

MIKROBITUTKIMUKSET
IV –koneiden TK22 ja TK23 suodatinkammiossa on lasivillaeristeet. Lasivillaeristeissä on bakteerikasvua.
Seuraavien opetustilojen ikkunoiden karmirakenteissa ja/tai ikkunapenkissä on merkittävää mikrobikasvua:

220 (2053), 219 (2054), 218 (2055), 217 (2056), 216 (2057), 212 (2060), etappi, 
121 (1033,1034), 143 (1030), 147 (1005), 148 (1003)

Ikkunoiden karmirakenteissa tai ikkunapenkeissä voi olla vaurioita myös niissä tiloissa, joista ei otettu näytteitä.

Opetustilan 218 (2055) katossa on kastunut akustointilevy, jossa on bakteerikasvua.

Koulusihteerin 280 (2039) ja rehtorin 279 (2038) tilojen lattioiden ja ulkoseinien välisistä raoista otettujennäytteiden perusteella syvemmällä rakenteissa on mikrobikasvua. 
Etapin tiskipöydässä on mikrobikasvua. Opetustilan 134 (1029) pesuallaskaapissa on mikrobikasvua. 
Opetustilan 147 (1005) ulkoseinässä pilarin juuressa on pinnoitevaurio ja bakteerikasvua. 
