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TILAAJA
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MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Koulusihteeri 280 (2039), lattia, PVC –matto 

B2 
2.9 – 3.5
Rehtori 279 (2038), lattia, PVC –matto 

B2 
2.9 – 3.4
Koulukuraattori (2081), lattia, PVC –matto 

B2 
2.0 – 3.2

Opetustila 220 (2053), lattia, PVC -laatta

B2 
2.0 – 3.4

Opetustila 219 (2054), lattia, PVC -laatta

B2 
3.0 – 3.1

Opetustila 218 (2055), lattia, PVC -laatta

B2 
2.5 – 2.8

Opetustila 212 (2060), lattia, PVC -laatta

B2 
2.7 – 4.7

Opetustila 121 (1033, 1034), lattia, PVC -laatta

B2 
2.7 – 3.6

Opetustila 134 (1029), lattia, PVC -laatta

B2 
3.8 – 4.6

Opetustila 143 (1030), lattia, PVC -laatta

B2 
3.0 – 4.1

Opetustila 147 (1005), lattia, PVC -laatta

B2 
3.1 – 8.0
(koonneita lukemia hyvin pieneltä alalta ulkoseinän 
 reunassa olevan pilarin juuresta, seinässä pinn. vaurio)
Opetustila 148 (1003), lattia, PVC -laatta

B2 
3.0 – 4.0

Etappi

Eteinen, lattia, PVC –laatta 



B2 
3.6 – 5.0

Keittiö, lattia, PVC –laatta 



B2 
3.3 – 3.4

Vaatehuone, lattia, PVC –laatta 


B2 
4.0 – 4.4

WC, lattia, PVC –matto 



B2 
4.6 – 4.9

Makuuhuone 1 (sisäänkäynnistä vasemmalla), 

B2 
1.6 – 1.9

lattia, PVC –laatta/PVC -matto 


Olohuone, lattia, PVC –laatta/PVC –matto 

B2 
1.8 – 2.0

Makuuhuone 2 (olohuoneen vieressä) 

B2 
1.7 – 1.8

lattia, PVC –laatta/PVC -matto 
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Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
Ilman hiilidioksidipitoisuus ja huonelämpötila (Telaire):

Paikka.




 T ºC
 
CO2 ppm

Koulusihteeri 280 (2032), 1 henkilö huoneessa 
n. 23.0

  n. 675

Opetustila 212 (2060), oppilaat luokassa


828 - 1095

Opetustila 121 (1033, 1034), oppilaat luokassa
n. 23.1

  n. 740

Opetustila 134 1029), oppilaat luokassa (takaosa)

  n. 738

Opetustila 143 (1030), oppilaat luokassa


  n. 880


Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Etappi
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5    vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Koulusihteeri 280 (2039)
KK1.  Ulkoseinän ja lattian rako läheltä

M  
+ 


          vasenta ulkonurkkaa



homeitiöitä 






V  -
++
 





Aspergillus ochraceus
82 %







Penicillium 

18 %
KK4.  Tuloilmakanava



M 
+
-
 





homeitiöitä; lasikuituja






V  - 
-
KK5.  Vasen ulkonurkka, PVC –maton alta 

M 
- 
-
 





V  -
-

IV –koneet

KK2.  TK22, suodatinkammion pohja, lasivillaeristeet 
M  
+ 
+++
           (A- osan ilmanvaihtokone)  


homeitiöitä 
 





V  +
-

KK3.  TK23, suodatinkammion pohja, lasivillaeristeet 
M 
+ 
++
           (C- ja B- osan ilmanvaihtokone) 

homeitiöitä
 





V  -
+

 





steriili homesieni 
Rehtori 279 (2038)

KK6.  Laskeumapöly 



M 
+ 
-
 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä, ameboja, lasikuituja
 





V  -
++

 





Penicillium 







Aspergillus versicolor 







Cladosporium 







Fusarium 
No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KK7.  Ikkunaseinän ja lattian rako


M  
- 
-






V  - 
+
 





Aspergillus candidus 
73 %

 





Aspergillus versicolor
18 %

 





Penicillium 

 9 %

Koulukuraattori 2081

KK8.  Laskeumapöly 



M 
+
 -
 




homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä, levää, siitepölyä






V  -
+

 





Aspergillus fumigatus
 





Rhizopus
 





Penicillium 
Opetustila 220 (2053)
KK9.  Ikkunan pystykarmiväli 


M 
+
+++   

         (ikkunapenkin ruuvit hapettuneita) 

homeitiöitä ja –rihmastoa;






bakteerikasvua ja -rihmaa

 





V  -
+++
 





Penicillium 







Aspergillus sp. 



 



Paecilomyces sp. 
KK10.  Ikkunapenkin alta (ruuvit hapettuneita)

M 
+ 
.
 





homeitiöitä 
 





V  -
+++

 





Penicillium 

Opetustila 219 (2054)

KK11.  Laskeumapöly 



M 
+
-






homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä, siitepölyä






V  -
+

 





steriili homesieni 

KK12.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli 


M 
++
-






homeitiöitä ja –rihmastoa
 





V  -
+++
 





Aspergillus terreus 







Aspergillus sp.

 





Cladosporium 







Penicillium 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Opetustila 218 (2055)

KK13.  Laskeumapöly 



M 
+
 -
 





homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä, siitepölyä






V  -
+

 





steriili homesieni 

KK14.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli 


M  
++ 
+++
 





homeitiöitä ja –rihmastoa 
 





V  -
+++
 





Aspergillus penicillioides






Aspergillus sp.







Penicillium







Phialophora 

KK15.  Karmipuu ja karmikiilat ikkunan alta  

M  
+++ 
+++
 




 
homeitiöitä ja –rihmastoa;
 





bakteerikasvua ja –rihmaa

 





V  -
+++

 





Penicillium  
98 %







Aspergillus versicolor 
 2 %
KK16.  Katon kastunut akustointilevy 


M  
- 
+++
 





V  - 
+

 





Aspergillus versicolor 







Penicillium 
Opetustila 217 (2056)

KK17.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli 


M  
+ 
-
 





homeitiöitä ja –rihmastoa
 





V  -
+++
 





Penicillium  
73 %







Cladosporium 
27 %

KK18.  Laskeumapöly 



M 
+ 
-






homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä
 





V  -
+

 





steriili homesieni 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Opetustila 216 (2057)

KK19  Laskeumapöly 



M 
+ 
-







homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä, levää
 





V  -
+

 





steriili homesieni 

KK20.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli 


M  
+ 
-
              (osa ruuveista hapettuneita)  

homeitiöitä 
 





V  -
++
 





Aspergillus versicolor 


 




Aspergillus sp. 







Penicillium 
Opetustila 212 (2060)

KK21.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli 


M 
+ 
++
             (ruuveista hapettuneita)


homeitiöitä ja –rihmastoa
 





V  -
+++
 





Penicillium 

 





Aspergillus versicolor 

Etappi

KK22.  Keittiö, tiskipöydän vaurioitunut pohjalevy 
M 
+++ 
+++ 





homeitiöitä ja -rihmastoa
 





V  + 
+++

 





Penicillium 







Ulocladium 

KK23.  Keittiö, ikkunapenkin alta/alakarmiväli 

M 
+++ 
+






homeitiöitä ja –rihmastoa
 





V  -
+++

 





Penicillium 

KK24.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli 


M  
++ 
+
            (uusi ikkunapenkki vaurioitunut) 

homeitiöitä ja –rihmastoa,
 





Chaetomium, ym.

 





V  -
++
 





Penicillium

 





Chaetomium






Aspergillus sp.  

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KK25.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli 


M  
+ 
-
 





homeitiöitä ja –rihmastoa

               





V  -
+++
 





Penicillium 

Opetustila 121 (1033, 1034)

KK26.  Laskeumapöly 



M  
+ 
-







homeitiöitä ja –rihmaston paloja;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, nokea,

 





epiteeliä
 





V  -
+

 





Aspergillus niger 







Aspergillus amstelodami 






Aspergillus terreus 







Rhizopus 
KK27.  Ikkunapenkin alta/alakarmiväli läheltä 

M 
++ 
+
            ulkoseinän pilaria 

homeitiöitä ja –rihmastoa, 

Chaetomium, ym.
 





V  -
++

 





Penicillium 
Opetustila 134 (1029)

KK28.   Laskeumapöly 



M 
+
-
 





homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuitu– 
 




ja, epiteeliä ja nokea
 





V  + 
+++

 





Cladosporium 

 





steriili homesieni 
KK29.  Pesuallaspöytä, vaurioitunut pohjalevy 

M 
+ 
++
            oikeanpuoleisen altaan kohdalta 

homeitiöitä ja -rihmastoa
 





V  + 
+++

 





Penicillium 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Opetustila 143 (1030)

KK30.  Läheltä vasenta ulkonurkkaa ikkunapenkin  
M 
+ 
-
            alta/alakarmiväli

  

homeitiöitä






V  -
+++
 





Acremonium 







Aspergillus versicolor 







Penicillium 

KK31.   Laskeumapöly 



M 
+ 
-






homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuitu– 
 




ja, epiteeliä ja nokea
 





V  -
+
 





steriili homesieni 

Opetustila 147 (1005)

KK32.  Tuuletusikkunan kohdalta ikkunapenkin  
M
+++ 
-
            alta/alakarmiväli  


 
homeitiöitä ja -rihmastoa
             (osa ruuveista hapettuneita)

 







V  -
+++







Penicillium 

KK33.  Ulkoseinän pilarin juuresta, 


M 
-
+++
            pinnoitevauriokohta 






V  - 
+

 





Penicillium 







Aspergillus versicolor 
KK34.   Laskeumapöly 



M 
+ 
-






homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuitu– 
 




ja, epiteeliä, nokea, siitepölyä
 





V  +
++

 





Alternaria

 





Cladosporium 

 





Penicillium 

 





steriili homesieni 

Opetustila 148 (1003)

KK35.  Tolpan juuresta ikkunapenkin  


M
+ 
-
            alta/alakarmiväli 



homeitiöitä ja -rihmastoa
             (osa ruuveista vähän hapettuneita)

 







V  -
+







Penicillium 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KK36.   Laskeumapöly 



M 
+ 
-






homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuitu– 
 




ja, epiteeliä, nokea, siitepölyä
 





V -
+

 





Penicillium 

 





Alternaria
 





steriili homesieni 




Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Koulusihteeri 280 (2039)
Läheltä vasenta ulkonurkkaa ulkoseinän ja lattian välisestä raosta otetusta näytteestä KK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä (Aspergillus ochraceus). Viljelytulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.

Tuloilmakanavasta otetusta näytteestä KK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä sekä lasikuituja. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä.

Huoneesta mitattu korkein hiilidioksidipitoisuus 675 ppm (huoneessa yksi henkilö) alittaa Sisäilmayhdistyksen parhaan sisäilmaluokan ylärajan 700 ppm. Tämän mittaustuloksen perusteella ilman vaihtuvuus huoneessa on hyvä. Myös mitattu lämpötila 23 ºC on parhaan sisäilmaluokan S1 mukainen.

IV –koneet

A- osan ilmanvaihtokoneen TK22 suodatinkammion pohjan lasivillaeristeistä otetusta näytteestä KK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja.
B- ja C- osan ilmanvaihtokoneen TK23 suodatinkammion pohjan lasivillaeristeistä otetusta näytteestä KK3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Ilmanvaihtokoneissa on likaisia ja mikrobikasvun pilaamia lasivillaeristeitä ainakin puhallin- ja suodatinkammiossa.

Rehtori 279 (2038)
Huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä KK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea, ameboja sekä lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 
Huoneen ulkoseinän ja lattian välissä on rako. Raosta otetusta näytteestä KK7 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Aspergillus –suvun  homeet olivat näytteessä selvänä valtalajistona.  Viljelytulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.
Opetustila 220 (2053)
Ikkunapenkin ruuvit ovat pahoin hapettuneita. Ikkunan pystykarmivälistä otetusta näytteestä KK9 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja runsasta bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ikkunapenkin alta otetusta näytteestä KK10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua. 
Opetustila 218 (2055)

Ikkunapenkin ruuvit ovat hapettuneita. Ikkunan alakarmivälin villaeristeet ovat paljaana ikkunapenkin alla.

Ulkoseinän keskikohdalta ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK14 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Karmikiiloina on käytetty kastuessaan helposti pilaantuvia kuitulevyn paloja. Ikkunan alta karmikiiloista ja karmipuusta otetusta näytteestä KK15 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua.  Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Katon akustointilevyssä on kastumisjälkiä.  Katon elementtisauman kohdalla on vähäisiä kastumisen aiheuttamia pinnoitevaurioita. Kastuneesta akustointilevystä otetusta näytteestä KK16 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 217 (2056)
Osa ikkunapenkin ruuveista on hapettunut. Ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK17 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 216 (2057)

Osa ikkunapenkin ruuveista on hapettunut. Ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK17 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä (Aspergillus –suvun homeet valtalajistona). Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua. 

Opetustila 212 (2060)

Ikkunapenkin ruuvit ovat hapettuneista. Ikkunapenkki on osittain turvonnut kastuttuaan jossakin vaiheessa. 
Ulkoseinän pilarin ja ulkoseinän välissä on avoin rako ulos asti. 



                   halkeama


Ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK21 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Etappi
Tiskipöydän pohjalevy on kastunut ja vaurioitunut. Keittiön vanhan sekä ensimmäisen makuuhuoneen ja olohuoneen uusien ikkunapenkkien ruuvit ovat hapettuneita.

Ensimmäisen makuuhuoneen uusi, laminaattipintainen ikkunapenkki on kastunut ja turvonnut. 

Tiskipöydän vaurioituneesta pohjalevystä otetusta näytteestä KK22 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Keittiön ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä K23 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ensimmäisen makuuhuoneen uuden ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK24 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Olohuoneen uuden ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK25 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 121 (1033, 1034)
Läheltä ulkoseinän pilaria ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK27 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Huoneesta mitattu hiilidioksidipitoisuus 740 ppm (oppilaat luokassa ja ikkunat kiinni) täyttää Sisäilmayhdistyksen toiseksi parhaan sisäilmaluokan S2 vaatimuksen.
Opetustila 134 (1029)

Oikeanpuoleisen käsienpesualtaan kohdalta kaapin vaurioituneesta pohjalevystä otetusta näytteestä KK29 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.
Opetustila 143 (1030)
Ikkunaseinän ja lattian välissä on rako. Ikkunapenkin ruuvit ovat hapettuneita. Korkeimmaksi ilman hiilidioksidipitoisuudeksi mitattiin 880 ppm, kun oppilaat olivat luokassa ja ikkunat olivat kiinni. Sisäilma täyttää ilman hiilidioksidipitoisuuden osalta Sisäilmayhdistyksen toiseksi parhaan sisäilmaluokan S2 vaatimukset (700 – 900 ppm).

Läheltä vasenta ulkonurkkaa ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK30 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen tuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua.

Opetustila 147 (1005)

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukea lattiasta hyvin pieneltä alalta ulkoseinän pilarin ja viemäriputken juuresta. 

Osa ikkunapenkin ruuveista on hapettuneita. Tuuletusikkunan kohdalta ikkunapenkin alta ja alakarmivälistä otetusta näytteestä KK32 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 
Pilarin juuresta ulkoseinän alaosan pinnoitevauriokohdasta otetusta näytteestä KK33 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä 
Opetustila 148 (1003)

Oikeassa sisänurkassa viemäriputken läpiviennin kohdalla on kastunut villalevy. Ikkunapenkin ruuveissa on vähän hapettumia. Allaskaapin pohjalevyssä on vähäisiä kosteusvaurioita. 

Ikkunan alakarmivälistä otetusta näytteestä KK5 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.



--------------------------

Muista tämän tutkimuksen yhteydessä otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua tai viitteitä sellaisesta.
Yleistä laskeumapölynäytteistä

Kesäaikana ulkoilmassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia homeitiöitä ilmakuutiossa. Talviaikana ulkoilmasta ei yleensä tavata lainkaan homeitiöitä. Talviaikana on normaalissa sisäilmassa tavallisesti kymmeniä tai joitain satoja pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä ilmakuutiossa. Nämä ilmassa leijuvat homeitiöt laskeutuvat tasopinnoille, josta ne voidaan siirtää elatusalustalle. Elatusalustalla elinkykyiset itiöt aloittavat kasvuvaiheensa ja ne muodostavat silmin havaittavia homepesäkkeitä. Niiden lukumäärä voidaan laskea. Homepesäkkeet ovat eri homelajeille tyypillisiä muodon ja värin suhteen. Homelajien tunnistus tehdään pesäkkeiden ulkonäön ja mikroskooppisen rakennetutkimuksen perusteella.

Laskeumapölynäytteissä olennaista on todetut homesienilajit ja niiden suhteellinen osuus. Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa (laskeumapölyssä) lähes aina, joten niiden esiintyminen laskeumapölynäytteissä ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. Tiedetään, että osa lajeista on erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus ja Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces - ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 28.5.2007
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:
VANTAA169kuva1.  Huoneen 280 lattian ja ulkoseinän välissä on rako.  

VANTAA169kuva2.  IV –koneiden kammiossa on likaiset lasivillaeristeet. Eristeissä

  

  on bakteerikasvua. 

VANTAA169kuva3.  Opetustilan 218 (2055) katossa on kastunut akustointilevy. 

 

   Levyssä on runsasta bakteerikasvua. 
VANTAA169kuva4.  Kuvassa näkyy opetustilan 218 ikkunan avoin alakarmiväli sen

   jälkeen  kun ikkunapenkki on irrotettu. Ikkunapenkit ruuvit ovat

   hapettuneita. Ruuvien hapettumisen perusteella rakenteessa on

   ollut runsaasti kosteutta. 
VANTAA169kuva5.  Karmikiiloina on käytetty helposti pilaantuvaa kovaa kuitulevyä. 
VANTAA169kuva6.  Opetustilan 212 (2060) ikkunapenkin ruuvit ovat hapettuneita.
VANTAA169kuva7.  Etapin ensimmäisen makuuhuoneen uuden ikkunapenkin ruuvit

  

  ovat hapettuneita.

VANTAA169kuva8.  Etapin tiskipöydän pohjalevy on kastunut ja vaurioitunut.

VANTAA169kuva9.  Opetustilan 148 (1003) katossa on kastunut akustointilevy. 

VANTAA169kuva10. Vesi pääsee tunkeutumaan ulkopuolelta ikkunoiden karmivälei-

 

   hin ja ikkunapenkkien alle. Ikkunoiden alareunojen kastuneista
  

   materiaaleista todettiin laajalti mikrobikasvua. 

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
