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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
 
Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten pe-
rusteella seuraavia toimenpiteitä: 
 
 
Suosittelemme tuloilmakoneen ja tuloilmakanaviston tarkastamista ja mahdollisesti 
tarvittavia korjaavia toimenpiteitä laitteiston toimivuuden parantamiseksi sekä kana-
viston puhdistamista.  
 
Paikalla olleelta opettajalta saadun tiedon mukaan opetustilassa on olut ilmanpuhdis-
tin. Ilmanpuhdistin oli vähentänyt tilassa koettu oireilua. Ilmanpuhdistin oli kuitenkin 
siirretty muualle. Suosittelemme kaikkien pintojen tehopuhdistusta pyyhkimällä kos-
tealla liinalla ja/tai imuroimalla HEPA –imurilla sekä toimittamaan ilmanpuhdistin ta-
kaisin, jos se on mahdollista.    
 
Suosittelemme katossa, vasemmassa ulkonurkassa pilarin juuressa olevan ilma-
vuotokohdan tiivistämistä.  
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Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden 
vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. 
Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tar-
kastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä 
tuottamus. 
 
 


