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LAUSUNTO
VANTAA130KNAPAS, kosteusvaurioepäilyselvitys 6.7.2006
KOHDE

Knapas, Kyläraitti 1, 01510 Vantaa

TILAAJA
 
Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
 

Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi 
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Alakerta

Keittiön 3 lattia, 1x PVC 


 
A2 
7.5 – 8.5

Siivouskomeron 4 lattia, 1x PVC 


A2 
9.5 – 10.0
WC:n 12 lattia, 1x PVC



A2 
8.0 – 9.5

WC:n 13 lattia, 1x PVC



A2 
8.0 – 9.0

Pukuhuoneen 14 lattia, 1x PVC 


B2 
2.8 – 3.6

Yläkerta

Pyykinkuivauksen 22 lattia, 1x PVC 


A2 
 n. 8.0

WC:n 30 lattia, 1 x PVC



A2 
 n. 9.0

Pesu/WC:n 31 lattia, 1x PVC 


A2 
7.5 – 8.0
[image: image1.bmp]
Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

Alakerta

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KN1.  Keittiö 3, tiskipöydän sokkeli (vaurioitunut) 
M 
++ 
++
 





homeitiöitä 






V  +++ 
+++
 





Penicillium







Ulocladium 
KN2.  Käytävä 5, keskiosan lattia 

 
M 
+ 
-
           (lattian periksi antava kohta)


homeitiöitä 
 





V  -
+
 





Penicillium 







steriili homesieni 
KN3.  Lastenhuone 10, lattia ulkonurkasta 
 
M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja 






V  -
-

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KN4.  Siivouskomero 4, kynnyksen alapinta 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmastoa 






V  -
+

 





Paecilomyces variotii







Cladosporium 
Yläkerta

KN5.  Pyykin kuivaus 22, lastulevyrakenteisen  

M 
+ 
+++

          kalusteen vaurioituneet levyt 


homeitiöitä ja –rihmastoa 

 





V  -
++

 





Aspergillus versicolor 







Aspergillus penicillioides 







Fusarium
[image: image2.bmp]



Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Keittiön 3 tiskipöydän pohjalevy ja sivulevyjen alaosat ovat kastuneet ja vaurioituneet. Yläkerran pyykinkuivaushuoneessa 22 olevien lastulevyrakenteisten kaappien lattiaan nojaavat osat ovat kastuneet ja vaurioituneet. 
Pesuhuoneen 14 ovenpieli, penkki ja ikkunan puuosat ovat kastuneet ja vaurioituneet. Siivouskomerossa 4 oleva lämminvesivaraaja vuotaa.
Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia.

Alakerta
Keittiön 3 tiskiallaskaapin lattiaan nojaavista, vaurioituneista lastulevyistä otetusta näytteestä KN1 todettiin mikroskopoimalla kohtalaisesti homeitiöitä ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja. 
Käytävän 5 keskiosan lattiasta otetusta näytteestä KN2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.
Lastenhuoneen 10 ulkonurkan lattiasta otetusta näytteestä KN3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Siivouskomeron 4 kynnyksen alapinnasta otetusta näytteestä KN4 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Yläkerta
Pyykinkuivaushuoneessa 22 olevan lastulevykaapin kastuneista, lattiaan nojaavista levyistä otetusta näytteestä KN5 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.



 
    
     1. KUISTI







               KN3
             3.KEITTIÖ
      2.ET
           15.S
          14.PH           10.LASTENH.

 


                 13.WC
                   KN1
        KN4

          11.PUKUH.
 


  4.SK       12.WC


 


                   KN2
              6.RUOKAILU
              5.KÄYTÄVÄ


 
Kaaviomainen pohjakuva alakerran tiloista
2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Alakerta
Suosittelemme kastuneen ja vaurioituneen tiskiallaskaapin vaihtamista uuteen.

Suosittelemme pesuhuoneen 14 vaurioituneen ovenkarmin alaosan vaihtamista uuteen ja samalla kynnyksen tiivistämistä tai kynnyksen rakentamista uudelleen niin, että kynnys estää varmemmin veden pääsy kynnyksen alle tai yli. Suosittelemme vaurioituneen penkin siirtämistä poista pesuhuoneesta ja ikkunan puuosien pintakäsittelyä: hilseilevän maalin poistaminen, pohjustus imeytyvällä puunsuojalla (esim. Valtti Color) ja maalaus kahteen kertaan hyvälaatuisella öljymaalilla tai märkätiloihin tarkoitetulla akrylaattilateksimaalilla (ei saa maalata kuitenkaan puuosien väliin jäävää osaa lateksimaalilla kiinniliimaantumisvaaran vuoksi). 

Suosittelemme siivouskomerossa 4 olevan lämminvesivaraajaan vuodon korjaamista sekä kynnyksen alapinnan puhdistamista ja suojaamista pyyhkimällä Novitrol 483:lla.
Yläkerta

Suosittelemme pyykinkuivaushuoneessa 22 olevien lastulevyrakenteisten kaappien vaurioituneiden alaosien uusimista tai kaappien vaihtamista kokonaan uusiin.

Espoossa 17.7.2006
NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA130kuva1.
Pesuhuoneen 14 kynnys ja ovenpieli.
VANTAA130kuva2.
Pesuhuoneen 14 ikkunan puuosien maali hilseilee.

VANTAA130kuva3. 
Keittiön 3 tiskiallaskaapin alaosan levyt ovat kastuneet

 


ja vaurioituneet.

VANTAA130kuva4. 
Siivouskomerossa 4 oleva lämminvesivaraaja vuotaa.

VANTAA130kuva5. 
Yläkerran pyykinkuivaushuoneessa olevat lastulevyra -

 


kenteiset kalusteet ovat kastuneet ja vaurioituneet.


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
