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01300 VANTAA

LAUSUNTO
VANTAA136KOSKIMYLLYNPK, oireilutilojen terveyshaittaselvitys

  

6. ja 7.9.2006 

KOHDE

Koskimyllyn päiväkoti, Koskenniska 2, 01360 Vantaa

LIITTYY 
Vantaan kaupungin Talonsuunnittelun muistio 9.9.1998, Vantaan  kaupungin Talonsuunnittelun muistio 10.11.1998, Vantaan kaupungin Talonsuunnittelun muistio 12.10.1998, Vantaan kaupungin Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tutkimustodistus nro 3024, Vanaan kaupungin ympäristökeskuksen huoneistotarkastus 15.8.2006, 

TILAAJA
 
Vantaan kaupungin Tilakeskus, Talonsuunnitteluyksikkö, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Mikko Krohn, 



 

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Keittiö 23, akryylilattia 



B2 
2.0 – 4.1
Ryhmähuone 37, lattia, 1x PVC 


B2 
3.4 – 4.0
Ryhmähuone 40, lattia, 1x PVC 


B2 
3.8 – 5.0

Ryhmähuone 02, lattia, 1x PVC 


B2 
3.7 – 4.1

[image: image1.bmp]
Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KMP1.  Keittiön 23 katon taivekohta, kipsilevy ja katon 
M 
+ 
-

             eristevillojen alaosa 



homeitiöitä 






V  -
-
KMP2.  Keittiön 23 ja tuulikaapin 25 välisen oven  
M 
+++ 
++
             tammikynnyksen alta  


homeitiöitä ja –rihmastoa,
 





Ulocladium 







Paecilomyces sp.







Aspergillus sp.  







V  ++ 
+++
 





Paecilomyces sp. 







Ulocladium 







Stemphylium 
KMP3.  Tuulikaapin 25 ja teknisen tilan 24 välinen 
M 
+ 
-

             kevytseinä 



homeitiöitä 
 





V  - 
++
 





Penicillium 


 




Paecilomyces variotii

KMP4.  Keittiön 23 ulkoseinä ikkunan alta

M 
+ 
-







Stachybotrys, ym

 





V  -
++
 





Penicillium 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KMP5.  Ryhmähuone 37, laskeumapöly 

M 
+ 
-
 





homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, 

 





nokea, lasikuituja hyvin vähän






V  -
+
 





Mucor
KMP6.  Käytävän puolelta siivouskomeron 33 oven 
M 
+ 
-

             vasemmasta pielestä kipsilevyseinän alareuna  
homeitiöitä ja –rihmastoa 
             jalkalistan alta 






V  + 
+






Penicillium 




 


Exophiala
KMP7.  Ryhmähuone 40, lattia ovesta vasemmalta 
M 
- 
++

             1x PVC alta 



(liikkumattomia, bakteerien kal-

 





  taisia pienhiukkasia)






V  -
-
KMP8.  Ryhmähuone 40, katosta roikkuvan

M 
+ 
+++
             viherkasvin mullan pinnalla hajoavat
 
homeitiöitä ja –rihmastoa;

                kasvin osat



bakteerikasvua ja -rihmaa
  





V  -
++






Fusarium 

KMP9.  Ryhmähuone 02, viherkasvin mullan pinta
M 
++ 
+++
 





homeitiöitä ja –rihmastoa 

 





Cladosporium






Penicillium

 





V  -
+++

 





Fusarium






Penicillium 

KMP10.  Ryhmähuone 02, laskeumapöly 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, 

 





nokea, siitepölyä,

 





lasikuituja vähän







V  -
++
 





Aspergillus niger 

 





Fusarium 
Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Keittiö 23

Lattian akryylimassa on tummentuneita kohtia, jotka ovat oletettavasti massassa olevia mikrobikasvustoja. Lattian kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. 
Katon taivekohdasta otetusta näytteestä KMP1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Keittiön ja tuulikaapin 25 välisen oven tammikynnyksen alapinnasta otetusta näytteestä KMP2 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä hiiva- ja runsaasti homemikrobeja. 
Ikkunan kohdalta keittiön ulkoseinän alareunasta otetusta näytteestä KMP4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, mm. hyvin vähän Stachybotrys –suvun homeen itiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Tekninen tila 24
Teknisen tilan 24 ja tuulikaapin 25 välisen väliseinän sisältä otetusta näytteestä KMP3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelytulos viittaa vähäiseen homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.

Ryhmähuone 37

Käsienpesualtaan vieressä olevan kaapin sokkelissa on hyvin vähäisiä kastumisvaurioita. 

Huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä KMP5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea ja lasikuituja hyvin vähän. Viljelymenetelmällä todettiin vähän tavanomaisen homesienen elinkykyisiä itiöitä.
Siivouskomero 33
Käytävän puolelta siivouskomeron oven vasemmasta pielestä jalkalistan alta seinän alareunasta otetusta näytteestä KMP6 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja.

Ryhmähuone 40
Ulkoseinän jalkalistan nauloissa ei ole hapettumia eikä ulkoseinän ja lattian välissä ole rakoa. 

Ovesta vasemmalta lattian muovimaton alta otetusta näytteestä KMP7 todettiin mikroskopoimalla kohtalaisesti liikkumattomia, bakteerien kaltaisia pieniä hiukkasia. Hiukkaset ovat mahdollisesti kuolleita bakteereja ja bakteeri-itiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Huoneessa olevan viherkasvin mullan pinnalla hajoavista kasvinosista otetusta näytteestä KMP8 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja runsasta bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä (Fusarium). 
Ryhmähuone 02
Huoneessa olevan viherkasvin mullan pinnalta otetusta näytteestä KMP9 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista home- ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä (Fusarium, Penicillium). 

Huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä KMP10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea, siitepölyä ja lasikuituja vähän. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä, mm Fusarium. Viljelytulos viittaa siihen, että viherkasvien mullan pinnalla olevista mikrobikasvustoista leviää ympäristöön homeitiöitä (Fusarium).
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Kaaviomainen pohjakuva tutkituista tiloista ja näytteenottokohdista
                 (Kn = näyte KMPn, punainen väri merkitsee mikrobikasvua)
2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Keittiö 23
Suosittelemme keittiön ja eteisen välisen oven tammikynnyksen poistamista ja korvaamista esimerkiksi akyyli- tai epoksimassasta tai korjausbetonilaastista muovaillulla kynnyksellä. 

Suosittelemme akryylilattian tummuneiden kohtien pesua ja desinfiointia parin viikon välein Novitrol 483:lla. Pesussa likainen liuos poistetaan, mutta pinta jätetään huuhtelematta yön yli. Pestyt kohdat voidaan huuhdella seuraavana päivänä, jos lattia vaikuttaa liukkaalta.  

Suosittelemme keittiön ikkunaseinän avaamista ja rakenteen tarkastamista. Mikrobinäytteen tuloksen perusteella seinässä on jonkinlainen homevaurio. Suosittelemme pilaantuneiden materiaalien poistamista ja jäljellejäävien pintojen suojaamista pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla, ennen mahdollisia rakennusteknisiä parannuksia ja uusien materiaalien asentamista paikoilleen. 
Tuulikaappi 25/tekninen tila 24
Suosittelemme tuulikaappi 25 ja tekninen tilan 24 välisen väliseinän kastuneiden jalkalistojen ja seinän kipsilevyjen alareunojen vaihtamista uusiin.
Siivouskomero 33

Suosittelemme jalkalistojen irrottamista siivouskomeron oven molemmilta puolilta ja jalkalistojen alapinnan sekä seinän alareunan pyyhkimistä tai harjaamista Novitrol 483:lla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella. 

Ryhmähuone 40 ja ryhmähuone 02
Suosittelemme huoneissa olevien viherkasvien vaihtamista muovisiin jäljitelmiin.

Espoossa 18.9.2006
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:
VANTAA136kuva1. 
Ryhmähuone 02, silmin näkyviä mikrobikasvustoja 

 


viherkasvin mullan pinnalla
VANTAA136kuva2. 
Ryhmähuone 02, silmin näkyviä mikrobikasvustoja 

 


viherkasvin mullan pinnalla


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
