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01300 VANTAA

LAUSUNTO
VANTAA70KOSKIMYLLYNPK, keittiön oireilutilojen terveyshait-

 

taepäilyselvitys 30.11.2004. 

KOHDE

Koskimyllyn päiväkoti, Koskenniska 2, 01360 Vantaa

LIITTYY 

Käyttäjäpuolen ilmoitukset oireilusta ja katon kosteusepäilyt,



sähköpoistinvaihto Tuula Lampela/Mikko Korosuo

TILAAJA
 
Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi , 

 

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Keittiö, akryylibetonilattia 



B2 
2.8 – 3.5


Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5/7    vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KN1.  IV –koneen tuloilmasuodattimen päästöpuoli 
M 
- 
-

 





V  -
+

 





Cladosporium 

Keittiö

KN2.  Laskeumapöly 



M 
+ 
-

 





homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuitu
 





ja, epiteeliä, ei lasikuituja 

 





V  + 
+++

 





Alternaria 







Aspergillus fumigatus 







Penicillium 







Ulocladium 

KN3.  Lattia tiskipöydän kohdalta käytävän puoleisen  
M 
- 
-

           seinän jalkalistan juuresta 

 





V  -
+

 





Penicillium 







Fusarium 

KN4.  Ikkunaseinän sisäänpäin olevan nurkan kohdalta 
M 
- 
-

          katon lasivilla-akustointilevy 

          (levyssä vähäistä tummumista)  


V  -
-/+

 





Aspergillus sydowii

KN5.  Ikkunan yläpuolella olevan lastulevykotelon sisältä
M 
+ 
-

 





homeitiöitä 







V  -
-/+

 





Penicillium 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KN6.  Poistoilmakanavan suulla oleva ritilä  

M 
- 
-

 





V  -
+

 





Aspergillus candidus 







Penicillium 







Stemphylium





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Ilmanvaihtokoneen suodatinkammio oli siisti ja kuiva. Kammiossa ei ollut kastumisjälkiä. Suodattimet on vaihdettu viimeksi 16.6.2004. Suodattimien päästöpuolelta otetusta näytteestä KN1 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä Cladosporium –suvun homeen itiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Kosteusmittauksessa keittiön lattiasta ei todettu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Ikkunan yläpuoliset rakenteet olivat kuivia.

Keittiöstä otetusta laskeumapölynäytteestä KN2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja sekä epiteeliä. Näytteestä ei todettu lasikuituja.

Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käytävän puoleisen seinän reunasta tiskipöydän kohdalta keittiön lattian pinnasta otetusta näytteestä KN3 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Keittiön katosta lasivilla-akustointilevystä ikkunaseinän sisäänpäin olevan nurkan kohdalta otetusta näytteestä KN4 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Ikkunan yläpuolella olevan lastulevykotelon sisältä otetusta näytteestä KN5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Poistoilmakanavan suulla olevasta ritilästä (pölyinen) otetusta näytteestä KN6 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Tutkimuksessa ei tullut esiin korjaustarvetta kosteus- tai mikrobivaurioiden vuoksi.

Espoossa  8.12.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
