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51392.24 Latupuiston päiväkoti, Latukuja 2, Vantaa Liite 1
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PE1: Tilan 50 ja ulkoilman välinen paine-ero 29.11.-5.12.2013

Tila on alipaineinen,
kun paine-ero on negatiivinen.


