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               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

TF 1 / PF1 kanava 1 500 621 687 3,5 111 kanava 1 400 426 565 4,5m/s 133

kanava 1 400 484 590 4,7 122 kanava 1 250 168 233 4,75m/s 139

kanava 1 315 305 347 4,45 114 kanava 1 400 397 427 3,4m/s 108

kanava 1 315 437 331+102=433 4,25 99 kanava 1 160 80 80 4,0m/s 100

kanava 1 125 30+50 64+55=119 5,2m/s 149

kanava 1 200 144 174 5,55m/s 121

yht. 1847 2057 111 1295 1598 123
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3 ryhmähuone PMD+ABT 2 20-10 56 79 k=6,9 33 141 KSO 2 160 56 58 5 43 104

7 wc/pesu KSO 2 160 56 55 15 20 98

13 leikki- ja lepoh. PMD+ABT 2 20-10 56 85 k=6,9 38 152 KSO 2 160 56 58 5 43 104

henkilöstötila PMD+ABT 2 30-10 92 102 k=10,2 25 111 KSO 2 160 56 57 15 21 102

24 wc / pesu KSO 2 125 36 47 10 34 131

26 terv.hoitohuone PMR+ABA 1 10 15 14 k=4,6 9 93 KSO 1 125 15 16 0 37 107

30 liikunta PMD+ABT 2 30-10 90 102 k=10,2 25 113 KSO 2 160 50 55 -2 71 110

39 ryhmähuone PMD+ABT 2 20-10 60 85 k=6,9 38 142 KSO 2 160 55 49 12 19 89

var. KSO 1 100 5 5 -11 25 100

43 märkäet. KSO 2 100 24 23 5 24 96

50 leikki- ja lepoh. PMD+ABT 2 30-10 75 92 k=9,4 24 123 KSO 3 160 90 77 15 17 86


