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LIITE 8: TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA3.KERROS B-OSA
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Nosto
Raitisilmakammiossa on lautoja seinissä, jotka tulee poistaa.
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Nosto
TK6 koneen LTO-patterin runko on puhkisyöpynyt ja kone ottaa ilmanvaihtokonehuoneesta likaista ilmaa sisäänpuhallusilman sekaan.
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Nosto
Tuloilmasuihku pysähtyy katon akustovillalevyihin.
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Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.
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PIIRUSTUSMERKINTÖJEN SELITYKSET:
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= ILMAN LIIKE MERKKISAVUMITTAUKSESSA
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= MUUTA HUOMIOITAVAA
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= SUOJAAMATTOMIA MINERAALIVILLAERISTEITÄ KANAVISSA / KAMMIOISSA
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Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.
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= HUONELÄMPÖTILAN KESKIARVO 5.10.-5.12.2012 SEURANTAJAKSOLLA




