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Neilikkatie 8, Talouspalvelukeskus, 01300 Vantaa 

TILAAJA
 
Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, 
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YHTEYS 
Mikko Krohn, Jouni Räsänen  

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Huone 16, lattia, linoleumi 



B2 
2.1 – 2.4
Huone 17, lattia, linoleumi 



B2 
2.0 – 2.6

Huone 18, lattia, linoleumi 



B2 
2.1 – 2.9

Huone 19, lattia, linoleumi 



B2 
2.4 – 2.6


Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

  7  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

NET1.  Huone 16, lattia linoleumin päältä

M 
- 
-
             (vaaleaa pölyä) rullatuolin kohdalta

 





V  -
-

NET2.  Huone 16, oikea ulkonurkka, linoleumin päältä 
M 
-
-    

             (ei merkittävästi pölyä) 








V  -
+
 





Penicillium 







Aspergillus versicolor 







Aspergillus unguis 

NET3.  Huone 16, ovenpielestä linoleumin päältä  
M 
- 
-

             rullatuolin kohdalta 






V  - 
+
 





Cladosporium 







Penicillium 
NET4.  Huone 16, laskeumapöly hyllyn päältä
 
M 
+ 
-
 





homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja,







nokea, epiteeliä, siitepölyä






V  -
+
  





Alternaria  

10 %







Penicillium 

10 %

 





steriili homesieni  
80 %

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

NET5.  Huone 16, vasemmanpuoleisin tuloilmakanava
M 
- 
-

 





(mineraalihiukkasia, nokea)
 





V  -
-

NET8.  Huone 16, ulkoseinän jalkalistan alta 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmastoa hyvin

 





vähän

 





V  -
-

NET9.  Huone 16, ulkoseinän pilarin kohdalta 

M 
+ 
-

             seinän eristeväli  



homeitiöitä 
 





V  -
+

 





Penicillium 
NET10.  Huone 16, levytetty rakenne pilarin ja 

M 
+ 
-

              ikkunan välissä   



homeitiöitä 
 





V  -
+

 





steriili homesieni 

IV –kone
NET6.  TK1, tuloilman suodatinkammion pohjan 
M 
+ 
+
             lasivillaeristeet  



homeitiöitä 



 


V  -
-/+

 





Aspergillus glaucus

NET7.  TK1, tuloilman puhallin kammion pohjan 
M 
+ 
-

             lasivillaeristeet  



homeitiöitä 



 


V  -
+

 





Stemphylium 







Aspergillus ustus







Paecilomyces variotii

NET11.  Huone 17, laskeumapöly 
 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä; 
  





sellu- ja tekstiilikuituja,







nokea, epiteeliä, siitepölyä






V  -
+

  





Alternaria  

58 %

 





Aspergillus niger  
14 %







Cladosporium  
14 %







Penicillium  
14 % 


No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

NET13.  Huone 18, laskeumapöly 
 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä; 
  





sellu- ja tekstiilikuituja,







nokea, epiteeliä, siitepölyä






V  -
+

  





Alternaria  

58 %

 





Aspergillus niger  
14 %







Cladosporium  
14 %







Penicillium  
14 %
NET14.  Huone 19,  viherkasvin (sant paulia) mullan  
M 
++ 
+++
               pinnalla hajoavat kasvinosat  

homeitiöitä ja –rihmastoa,
 





Acremonium, ym.;
 





bakteerikasvua ja -rihmaa

 





V  -
+++
 





Alternaria







Aspergillus ochraceus 

NET15.  Huone 19, laskeumapöly 
 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä; 
  





sellu- ja tekstiilikuituja,







nokea, epiteeliä, 







V  -
+++
  





Aspergillus ochraceus
NET16.  Huone 0, laskeumapöly 
 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä; 
  





sellu- ja tekstiilikuituja,







nokea, epiteeliä







V  -
+

  





Mucor
NET17.  Neuvotteluhuoneen 25 edestä katon 

M 
- 
+++
              kastunut akustointilevy  


bakteerikasvua ja runsasta 







MVOC -muodostusta 
NET18.  Huone 2, oikea sisänurkka, katon vuotokohta,  
M 
- 
-

               ruiskutasoite (myös askustointilevyt kastuneet)
 





V  -
+

 





Penicillium 
NET19.  Huone 2, laskeumapöly 
 

M 
- 
-

  





sellu- ja tekstiilikuituja,







nokea, epiteeliä 







V  -
+

  





Penicillium  
60 %
 





Aspergillus versicolor 
20 % 







Trichocladium 
20 %
No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

NET20.  Huone 3, laskeumapöly 
 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä;
  





sellu- ja tekstiilikuituja,







nokea, epiteeliä, siitepölyä,







lasikuituja vähän 







V  -
+

  





Cladosporium

 





Penicillium  

NET21.  Huone 3, jäähdytyslaitteen kennon alapuolella 
M 
+ 
+++
               oleva kondenssivesikaukalo   

homeitiöitä;
 





bakteerifilmiä



 



V  -
+
 





Chrysonilia 





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.







NET5
NET8
NET2




          NET1



          NET4





NET3





Kaaviomainen pohjakuva huoneesta 16
HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Tutkittujen tilojen lattioiden kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. 
Huoneen 16 linoleumin pinnassa on hienoa, vaaleaa pölyä. Pölyä on erityisesti lähempänä ulkoseinää olevan rullatuolin kohdalla. Muualla huoneessa vaaleaa pölyä oli selvästi vähemmän. Käsityksemme mukaan linoleumi kuluu rullatuolin kohdalta ja jauhautuu hienoksi, vaaleaksi pölyksi. 

Huoneesta 16 ulkoseinän jalkalistan alapinnasta otetusta näytteestä NET8 todettiin mikroskopoimalla hyvin vähäistä homekasvua. Muista huoneesta 16 otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua. 

Huoneen 17 katossa on vähäinen, halkaisijaltaan noin 10 cm:n suuruinen kastumisjälki.
Huoneessa 19 on useita viherkasveja. Sant paulian mullan pinnalla hajoavista kasvinosista otetusta näytteestä NET14 todettiin kohtalaista home- ja runsasta bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.
Huoneesta 19 otetusta laskeumapölynäytteestä NET 15 todettiin mikroskopoimalla tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia.  Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä (mm. Aspergillus ochraceus). Viljelytulos viittaa poikkeavan homemikrobilähteen olemassaoloon (viherkasvit).
Tuloilmakone TK1

Suodatin- ja puhallinkammoissa on osittain huonokuntoiset lasivillaeristeet. Suodatinkammion pohjalta otetusta näytteestä NET6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua. 

Käytävässä huoneen 0 ulkopuolella on useita isoja viherkasveja. Huoneen ja käytävän välisen seinän yläosa on auki. Tämän vuoksi viherkasvien mahdolliset mikrobikasvustot voivat heikentää erityisesti huoneen 0 ilman laatua.
Neuvotteluhuoneen 25 edestä katon kastuneesta akustointilevystä otetusta näytteestä NET17 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta (MVOC = mikrobien tuottama haihtuva orgaaninen yhdiste). Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. 

Huoneen 2 katossa oikeassa sisänurkassa ruiskutasoite ja akustointilevyt ovat kastuneet kattovuodosta. Kastuneesta ruiskutasoitteesta otetusta näytteestä NET18 ei todettu mikrobikasvua. 
Huoneessa 3 olevan jäähdytyslaitteen kennon alla olevasta kondenssivesialtaasta otetusta näytteestä NET21 todettiin mikroskopoimalla runsaasti bakteerifilmiä (bakteerifilmi = kuivunutta kasvustoa). Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.
Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. 

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowii, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 3.3.2007
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:
VANTAA154kuva1.
Tuloilmakoneen suodatinkammiossa on huonokuntoiset

 


lasivillaeristeet.

VANTAA154kuva2.
Tuloilmakoneen puhallinkammiossa on huonokuntoiset

 


lasivillaeristeet.

VANTAA154kuva3.
Huoneen 16 ontelolaatassa olevassa tuloilmakanavassa

  


ei ole roskia tai rakennusjätettä.

VANTAA154kuva4.
Ikkunan alanurkan kohdalla huoneen 16 ulkoseinän 

 


pilarin juuressa on rako eristeväliin.
VANTAA154kuva5.
Huoneessa 19 olevien viherkasvien mullan pinnalla on

  


näkyviä mikrobikasvustoja.  

VANTAA154kuva6.
Huoneessa 19 olevien viherkasvien mullan pinnalla on

  


näkyviä mikrobikasvustoja.  

VANTAA154kuva7.
Neuvotteluhuoneen 25 ulkopuolella katon akustointile- vyissä on kastumisjälkiä ja mikrobikasvua. 
VANTAA154kuva8.
Huoneen 2 katossa on kastumisjälkiä.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
