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Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Alakerta, pesuhuoneen seinien kahi -tiilimuuraus
B2 
2.6 - 14.2
(korkeita lukemia seinien alareunoista)

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Yläkerta

NEP1.  WC:n kevyen väliseinän alareuna läheltä 
M 
++ 
-

             vesipistettä, lastulevy lattian pintalaatan sisältä 
homeitiöitä ja -rihmastoa







V  -
++







Penicillium   
79 %







Chaetomium  
14 %







Aureobasidium pullulans
 7 %

Alakerta

NEP2.  Pesuhuoneen ikkunaton ulkoseinä, 

M 
+ 
-

             kahi -tiiliverhouksen takaa eristevillat/   

homeitiöitä 

             eristeväli 







V  -
+







Aspergillus ochraceus
66 %







Aspergillus versicolor 
17 %







Penicillium  
17 %

NEP3.  Pesuhuoneen ikkunaseinä,


M 
+ 
-

            kahi -tiiliverhouksen takaa eristevillat/

homeitiöitä ja -rihmastoa

            eristeväli







V  -
++







Penicillium 

68 %







Aspergillus versicolor  
 5 %







Aspergillus ochraceus 
16 %







Fusarium  

 5 %







Cladosporium 
 3 %







Absidia 

 3 %

No.  Paikka




hiivat 
homeet   bakteerit


NEP4.  Pesuhuoneen ikkunattoman seinän

M 
+ 
+

             alareuna, kahi -tiilipinta


homeitiöitä







V  -
+++






Aspergillus candidus
71 %






Penicillium 

12 %






Cladosporium 
12 %

 




Fusarium  

 5 %

NEP5.  Portaikon alatasanne, parketin alushuopa 
M 
+ 
-

 





homeitiöitä

 





V  -
+++







Aspergillus penicillioides 60 %
 





Aspergillus candidus  
 6 %







Aspergillus versicolor  
 6 %







Aspergillus ochraceus
 3 %






Penicillium
 
13 %







Cladosporium  
 6 %







Fusarium
 
 3 %







Alternaria 

 3 %





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Yläkerta

Yläkerran WC:n kevyen väliseinän lastulevy oli osittain poistettu. Läheltä vesipistettä väliseinän alareunasta otettiin näyte NEP1 lattian pintavalun sisällä olevasta lastulevyn osasta. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua ja viljelymenetelmällä kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Käsityksemme mukaan vauriot olivat paikallisia ja liittyivät vesipisteen vedenkäyttöön, WC -istuimen vesisäiliön ulkopinnan kondenssiveden valumiseen lattialle. 

Alakerta

Kosteusmittauksessa saatiin korkeita lukemia pesuhuoneen seinien kahi -tiilimuurausten alareunoista. 

Pesuhuoneen ikkunattoman seinän kahi -tiilimuurauksen takaa seinän eristevilloista ja eristevälistä otetusta näytteestä NEP2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Pesuhuoneen ikkunaseinän kahi -tiilimuurauksen takaa seinän eristevilloista ja eristevälistä otetusta näytteestä NEP3 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Pesuhuoneen ikkunattoman seinän kahi -tiilimuurauksen alareunasta otetusta näytteestä NEP4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua bakteerikasvun lisäksi.

Portaikon alatasanteen lattiasta parketin alushuovasta otetusta näytteestä NEP5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Tulkintamme mukaan viljelymenetelmällä todetut homeitiöt olivat kontaminaatiota ympäristöstä, jossa oli purettu vaurioituneita rakenteita. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua. 

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. 

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Tutkimme otetut mikrobinäytteet mikroskopoimalla samana päivänä, kun otimme näytteet. Ilmoitimme mikroskopoinnin tulokset ja toimenpide-ehdotukset välittömästi puhelimitse.

1.
Suosittelimme yläkerran WC:n kevytrakenteisen seinän alareunan puuosien poistamista ja seinän alaosan nostamista lattian pintavalun päälle.

2. 
Suosittelimme alakerran pusuhuoneen kahi -tiilimuurausten puhdistamista  ja desinfiointia Novitrol 483:lla. Suosittelimme lisäksi kapilaarikatkon tekemistä kahi -tiiliseinien alareunoihin imeyttämällä tiilet ja tiilisaumat käyttöohjeen mukaan vedellä ohennetulla Novosilan:illa.

Saamamme tiedon mukaan kahi -tiilimuurauksen eteen tulee uusi seinä. Uuden seinän ja kahi -tiilimuurauksen väliin jää tuuletettu ilmarako. 

Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi pesuhuoneen tuulettuva seinärakenne tulisi konstruoida siten, ettei seinän rakenteista pääse ilmavirtauksia sisätiloihin.

Espoossa   29.9.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
