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LAUSUNTO
VANTAA77PIILIPUUNPK, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus

 

14.3.2005  

KOHDE

Piilipuun päiväkoti, Piilipuunpolku 2, 01360 Vantaa,



esikoulutilojen ja neuvotteluhuoneen terveyshaittaepäilyselvitys

LIITTY 

Vantaan kaupungin työsuojelun työpaikkakäyntiin 22.6.2004

TILAAJA
 
Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu, 

 

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 
Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi , 

 

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi
MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Varaston 42 lattia, 1x PVC 



B2
4.1 – 5.0

Ruokailu, neuvottelu 38, lattia, 1x PVC 

B2 
3.3 – 6.5

(kohonneita lukemia varaston 42 puoleisen seinän reunasta)

Esikoulun lattioiden kosteusmittauslukemat ja otettujen    B2

näytteidensijainti on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen 

pohjakuvaan

[image: image3.bmp]
Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Kaaviomainen pohjakuva tutkituista esikoulutiloista

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

PPK1.  Leikki- ja lepohuone 04, ulkoseinä  

M 
- 
-

             (paikatun reiän kohdalta)







V  -
+







Penicillium 

PKK2.  Ryhmähuone 05, katon levytyksen takaa, 
M 
-
-

           kipsilevyn maalipinnassa olleen jäljen kohdalta







V  -
-

PKK3.  Vesileikki 08, ulkoseinän alareuna muovimaton
M 
- 
-

             halkeaman kohdalta







V  -
-

PKK4.  Pesuh/WC:n 03 ja eteisen välisen seinän,
M 
+ 
-

             sisältä muovimaton reiän kohdalta 

homeitiöitä 







V  -
-

PKK5.  Ruokailu,neuvottelu 38, lattia varaston 42 
M 
+ 
+

            puoleisen seinän reunasta, 1x PVC alta  
homeitiöitä ja –rihmastoa;







bakteerikasvua ja -rihmaa







V  -
+







Penicillium 

PKK6.  Ruokailu,neuvottelun 38 ja varaston 42 

M 
+ 
-

            välisen seinän sisältä  


homeitiöitä 







V  +
+







Penicillium 

PKK7.  Varaston 42 katto läheltä ruokailu,

M 
+ 
-

              neuvottelun 38 puoleisen seinän reunaa 
homeitiöitä 







V  -
-/+







Penicillium 

PKK8.  Eteisen 02 lattia verstaan 16 nurkan kohdalta,
M 
+ 
-

             1x PVC alta 



homeitiöitä ja –rihmastoa 

 





V  -
-

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

PPK9.  Ryhmähuone 05, laskeumapöly 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuitu 





ja, epiteeliä, nokea

 





V  -
+







Alternaria







Penicillium 







Scedosporium





Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia ruokailu-, neuvotteluhuoneen 38 lattiasta varaston 42 puoleisen seinän reunasta. Saadun tiedon mukaan ko. kohdassa on ollut kattovuotoja.

Myös esikoulun eteisen katossa on ollut vuotoja. Vaurioituneet akustointilevyt on vaihdettu uusiin. Alakaton yläpuolisessa tilassa ei ollut havaittavissa viitteitä rakenteiden vaurioista. 

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia pieneltä alalta esikoulun eteisen lattiasta verstaan 16 nurkan kohdalta.

Verstaassa 16 on varastoituna homeista puutavaraa.

Leikki- ja lepohuoneen 04 päätyseinässä aikaisemmin olleen reiän kohdalta, seinän rakenteista otetusta näytteestä PPK1 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä Penicillium –suvun homeen itiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Ryhmähuoneen 05 katossa oli pieni, tumma jälki, joka vaikutti olevan päältäpäin tullutta likaa. Jäljen kohdalta katon levytyksen takaa otetusta näytteestä PPK2 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Vesileikkihuoneen 08 ulkoseinän rakenteista, muovimaton halkeaman kohdalta otetusta näytteestä PPK3 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Pesuhuone/WC:n 03 ja eteisen välisen seinän rakenteista, pesuhuoneen puolella olevan reiän kohdalta otetusta näytteestä PPK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.
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Kuva 1, Piilipuun päiväkoti 14.3.2005. Kuvassa näkyy ryhmähuoneen katon 

maalipinnassa oleva vähäinen jälki.
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Kuva 2, Piilipuun päiväkoti 14.3.2005. Verstaassa 16 on varastoituna homeista 

puutavaraa.

Ruokailu-, neuvottelutilan 38 lattiasta, varaston 42 puoleisen seinän reunasta muovimaton alta otetusta näytteestä PPK5 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Ruokailu-, neuvottelutilan 38 ja varaston 42 välisen seinän sisältä otetusta näytteestä PPK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja. Viljelytulos viittaa vähäiseen mikrobivaurioon seinän rakenteissa.

Varaston 42 katosta, läheltä ruokailu- ja neuvottelutilan 38 puoleisen seinän reunaa otetusta näytteestä PPK 7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Esikoulun käytävän lattiasta, kosteasta kohdasta muovimaton alta otetusta näytteestä PPK8 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. 

Ryhmähuoneen 05 laskeumapölynäytteestä PPK9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä ja nokea. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteestä ei saatu selviä viitteitä poikkeavan homemikrobilähteen olemassaolosta.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

2.1.  Verstas 16

Suosittelemme homeisen puutavaran poistamista verstaasta.

2.2.  Ruokailu-, neuvottelutila 38

Suosittelemme rakennusteknisiä parannuksia, joilla estetään kattovuodot. Suosittelemme ruokailu-, neuvottelutilan 38 lattian muovimaton poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti vähintään noin 1 metrin levyiseltä kaistalta varaston 42 puoleisen seinän reunasta. Suosittelemme väliseinän alajuoksun ja seinän kummankin puolen levyjen alareunojen sekä jalkalistojen vaihtamista uusiin. 

Suosittelemme puhdistetun lattiapinnan desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla sekä kuivattamista ennen uuden tasoitteen, muovimaton ja seinän alajuoksun asentamista paikoilleen. 

2.3.  Esikoulun eteinen

Suosittelemme eteisen lattian muovimaton poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti verstaan 16 nurkan kohdalta. Suosittelemme puhdistetun lattiapinnan desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla sekä kuivattamista ennen uuden tasoitteen ja muovimaton asentamista paikoilleen. 

Espoossa   24.3.2005

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
