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Ruusuvuoren koulu, Kisatie 21, 01450 VANTAA, kotitalousluokkien kosteusmittaukset 19.12.08 

VALOKUVAT selvitysteksteineen 
 

    
 
Kuva 1 Kotitalous 1/ tila 1.056, porareiät PR1 

PR2, PR3. 
 Kuva 2 Käytävä/ tila 1.042 Kotitalous 1 oven 

edusta. Porareiät PR4─PR9.  
 

    
 
Kuva 3 1.042/ porareikien mittaus PR5─PR9.  Kuva 4 PR2 -mittaus / mp1 osoittaa 92 %RH. 
 

    
 
Kuva 5 Varasto/ tila 1.056 porareikämittaus 

PR10 osoittaa 83 %RH.  
 Kuva 6 Kotitalous 2/ tila 1.050. Porareikämitta-

ukset PR11─PR13 
 

PR4 

PR9 

PR12 


