cFl_lR Inspection Report

SYSTEMS'
Report Date 21.2.2008
Company Vantaan Kaupunki, Tilakeskus Customer
Address Ruusuvuoren koulu Site Address
Thermographer Jouni Résénen Contact Person

Arl: min 1.4 max 12.5 avg 6.2

21.02.08 10:18

Camera Model FLIR B-CAM Western S
Image Date 2008:02:21 11:03:41
Image Name IR_0154.jpg
Emissivity 0,96

Reflected Temperature 20,0 °C
Object Distance 20m

Description

Piipun hormit ovat jaéneet auki. Kylma ilma virtaa ulkoa sisdan.
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