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KOHDE

Seutulan koulu, vanha osa, Katriinantie 60, 01760 Vantaa

TILAAJA
 
Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, 

 

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 
Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Käytävän lattia, 1x PVC –laatta 


B2 
2.7 – 5.7

(korkeimmat lukemat WC –tilojen edestä)

WC  M, lattia, 1x PVC –matto 


B2 
3.8 – 5.6
WC  N, lattia, 1x PVC –matto 


B2 
3.5 – 9.3

Terveydenhoitajanhuone, lattia, 1x PVC –matto 
B2 
2.5 – 3.7

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Tyttöjen käsityöluokka 12
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Jakelukeittiö
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   SK13




  kostea lattia
 

Ruokala
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 5; 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SK1.  Salin pintalattian alta, eteisen puoleisesta  
M 
+ 
++
          sisänurkasta  



homeitiöitä 
          (lattiassa sinistymää putkikotelon edessä)






V  - 
+

 





Ulocladium
   





BAKTEERIKASVUA
SK2.  Salin oikea ulkonurkka, pintalattian alta

M 
+
-

 





homeitiöitä
 





V  -
+++

 





Aspergillus candidus  88 %

 





Aspergillus versicolor 10 %

 





Aspergillus fumigatus  2 %

 





HOMEKASVUA
SK3.  Sali, ulkoseinän keskiosa, pintalattian alta 
M 
+ 
-
 





homeitiöitä 
 





V  - 
++
 





Penicillium 
 





VIITTAA HOMEKASVUUN
SK4.  Sali, vasen ulkonurkka, pintalattian alta 

M 
+ 
++
 





homeitiöitä;

 





bakteerikasvua ja -rihmaa 

 





V  - 
+

 





Penicillium  
10 %

 





Aspergillus versicolor  
90 % 

   





BAKTEERIKASVUA

SK5.  Sali, vasen sisänurkka, pintalattian alta 

M 
- 
-
 





V  - 
+







Penicillium 
 





EI MIKROBIKASVUA
SK6.  Sali, oikean sisänurkan putkikotelon sisältä  
M 
+ 
-
 





homeitiöitä
 





V  - 
+
 





Penicillium
 





steriili homesieni 






EI MIKROBIKASVUA

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SK7.  Naisten WC sisäänkäynnin vieressä, etuosa,  
M 
- 
+++
          kostea lattia, PVC –maton alta 
 





V  
- 
-
   





BAKTEERIKASVUA

SK8.  Käsityöluokan säilytys, laskeumapöly  

M 
+ 
-
 





homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,

 





nokea, lasikutuja runsaasti 
 





V  - 
+
 





Alternaria

 





Paecilomyces variotii

 





Penicillium

SK9.  Säilytys, ovesta oikealla väliseinän 
 
M 
+ 
-
           ilmavuotokohta

 

homeitiöitä; lasikuituja 

 





V  - 
+
 





Chaetomium






EI MIKROBIKASVUA

SK10.  Käsityöluokka 12, oikea ulkonurkka, lattian rako
M 
+ 
+
             (mikrobiperäinen haju) 


homeitiöitä 
 





V  - 
+






Aspergillus ochraceus 

 





Aspergillus niveus 

   





BAKTEERIKASVUA

SK11.  Käsityöluokka 12, oikea ulkonurkka,  

M 
+ 
-
            väliseinän sisältä (porrastuksen kohdalta) 

homeitiöitä 
 





V  - 
+
 





Aspergillus sydowii 
50 %

 





Aspergillus ochraceus 
25 %

 





Penicillium   
25 %






VIITTAA HOMEKASVUUN
SK12.  Säilytyksen takaseinän levytyksen takaa  
M 
+ 
-
             (porrastuksen kohta)  



homeitiöitä 
 





V  - 
+

 





Penicillium 






EI MIKROBIKASVUA

SK13.  Ruokailu lattian kostea kohta, PVC –laatan alta  
M 
- 
-
 





V  -
-






EI MIKROBIKASVUA

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

SK14.   Terveydenhoitajanhuone, vasen ulkonurkka,
M 
+ 
-

             väliseinä 




homeitiöitä

 





V  - 
+

 





Penicillium

 





Phoma




Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia osasta ruokalan ja naisten WC:n lattiaa. Naisten WC:n edestä eteisen lattiasta saatiin hieman muuta aluetta korkeampia lukemia. 
IV –kone on uusittu. Mitään viitteitä kosteusvaurioista ei havaittu, kun tuloilman suodatinkammio avattiin. 
Salin oikeassa ovenpielessä on levyrakentein viemäriputkikotelo. Salin puulattiassa on sinistymää kotelon kohdalla. Putkikotelon edestä puulattian alta otetusta näytteestä SK1 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua. Viljelyssä todettiin kohtalaisesti Ulocladium –suvun homeen elinkykyisiä itiöitä. Viljelytulos viittaa myös homekasvuun näytteenottokohdassa tai sen läheisyydessä.
Salin lattiasta oikeasta ulkonurkasta otetusta näytteestä SK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti Aspergillus –suvun homesienten elinkykyisiä itiöitä. Viljelytuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua.

Salin lattiasta ulkoseinän keskikohdalta otetusta näytteestä SK3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti Penicillium –suvun homesienten elinkykyisiä itiöitä. Viljelytulos viittaa homekasvun mahdollisuuteen näytteenottokohdan läheisyydessä.

Salin lattiasta vasemmasta ulkonurkasta otetusta näytteestäSK4 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaista bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Salin lattiasta vasemmasta sisänurkasta ja oikean sisänurkan putkikotelosta otetuista näytteistä SK5 ja SK6 ei todettu mikrobikasvua.

Sisäänkäynnin vieressä olevan naisten WC:n lattiasta otetusta näytteestä SK7 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. 

Käsityöluokan 12 oikeassa ulkonurkassa oli aistittavissa mikrobiperäinen haju. Lattian raosta otetusta näytteestä SK10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. viljelytulos viittaa homekasvuun lähellä näytteenottokohtaa.

Käsityöluokan 12 oikeasta ulkonurkasta ruokailun puoleisen väliseinän sisältä otetusta näytteestä SK11 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelyssä valtalajistona oli Aspergillus –suvun homesienet. Viljelytulos viittaa vähäiseen homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä.
Käsityöluokan vieressä olevan säilytystilan seinässä on ilmavuotojälkiä. Ilmavuotokohdasta otetusta näytteestä SK9 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja lasikuituja.
Säilytyksestä otetusta laskeumapölynäytteestä SK8 todettiin tavanomaisia pienhiukkasia sekä runsaasti lasikuituja. 

Muista otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua tai lasikuituja.
Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. 

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus sydowii, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 4.7.2008
NOVORITE OY

Simo Valjakka
DI, (Chem. Eng)


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:
VANTAA206kuva1.  Salin oikeassa sisänurkassa on levyrakenteinen putkikotelo. 

 

  Puulattia on sinistynyt kotelon kohdalta. 
VANTAA206kuva2.  Salin viemäriputkikotelossa on tunkkainen haju. 

VANTAA206kuva3.  Käsityölaukan 12 yhteydessä on säilytystila. Säilytystilan 

 

  seinässä on rako, jonka kohdalla on ilmavuotojälkiä. 

VANTAA206kuva4.  Kuva käytävän katosta. Eristevillojen tukemiseen on käytetty

  

  heikkolaatuista puutavaraa. 

VANTAA206kuva5.  Käytävän katossa on homeista puutavaraa. 
