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1. YLEISTÄ

1.1. Kohteen yleistiedot

Kohde Simonkallion koulu
Lähiosoite Simonkalliontie 1
Postinumero- ja toimipaikka 01350 VANTAA
Rakennustyyppi Koulurakennus

1.2. Tilaaja

Vantaan kaupunki
Tekninen toimiala, talonsuunnittelu
Arkkitehti Mikko Korosuo
Kielotie 13
01300 VANTAA

1.3. Kosteuskartoituksen tekijä

Insinööritoimisto Raksystems Oy
Henry Fordin Katu 5 F
00150 HELSINKI

RI Ari Pesonen
ari.pesonen@raksystems.fi
09 2530 6246, 040 5600 834

1.4. Yleistä

Kartoitus käsitti asuntolan (C- ja D-osien) kellaritilojen ja putkikanaalin silmämääräisen tar-
kastelun sekä kosteudentunnistimella suoritettavan kosteuskartoituksen. Tarkastelun kohtee-
na olivat ensisijaisesti ulkoseinä/perusmuurirakenteet sekä maanvaraiset lattiarakenteet (ul-
koseinän viereiset alueet).

Pintakosteudentunnistimella tehtyjen havaintojen tarkastelussa tulee huomioida, ettei kysei-
sellä mittausmenetelmällä voida varmuudella todeta mahdollisesti rakenteessa olevaa koste-
usvauriota tai mahdollisen kosteushavainnon haitallisuutta. Kosteushavainnot eivät myös-
kään välttämättä merkitse rakenteissa olevaa kosteusvaurioita. Lisäksi  tulee myös huomioi-
da, että mittaustulokset ovat hetkellisiä ja ne kuvastavat vain rakenteen pinnalla mittausajan-
kohtana ollutta kosteustilaa. Mikäli kosteusteknistä toimintaa halutaan tarkastella tarkemmin,
tulee mittaukset suorittaa rakennekosteusmittauksina ja pitempiaikaisina seurantamittauksina
eri vuodenaikoina.

Arvioitaessa rakenteiden kosteusvaurioitumisriskiä ei rakenteiden suhteellisen kosteuden tule
pitkäaikaisesti nousta yli 70 %:n.



SIMONKALLION KOULU, ASUNTOLA, C JA D-OSAT
Simonkalliontie 1   7.6.2002
01350 VANTAA 4 / 7
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________       __
I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O    R A K S Y S T E M S    O Y

HELSINKI    TURKU    TAMPERE    LAHTI    KUOPIO    VAASA    OULU    JYVÄSKYLÄ    PORI    PORVOO

2. SAADUT TIEDOT

2.1. Asiakirjat

Kosteuskartoituksen suorittajalle on toimitettu tilaajan puolesta seuraavat lähtötiedot:

- alkuperäinen perustuspiirustus (RAK), pvm. 2.2.1551
- alkuperäinen kellarin katon rakennuspiirustus (RAK), pvm.17.8.1551
- alkuperäinen 2. kerroksen katon rakennuspiirustus (RAK), pvm.17.8.1551
- perusparannuksen työpiirustus, kellari, osat C ja D (ARK), pvm. 14.2.2000
- muutostyö, leikkauspiirustus, luonnos (ARK), ei pvm.

3. KOSTEUSKARTOIUS

3.1. Kartoitus kosteudentunnistimella

C-osalla kosteuskartoitus suoritettiin tiloista:

- 004 Kuivaushuone
- 005 Mankelihuone
- 006 Pesula
- 008 Pesuhuone
- 011 Varasto
- 012 Polkupyörävarasto (+ putkikanaali alapuolella)
- 016 Varasto

D-osalla kosteuskartoitus suoritettiin tiloista:

- 021 Varasto
- 020 Käytävä
- 024 Varasto
- 025 Varasto
- 027 Varasto
- 029 Polkupyörävarasto
- Tekninen tila (putkikanaali)

C-osalla kosteudentunnistimella poikkeavaa kosteutta havaittiin tiloista:

- 006 Pesula (ulkoseinän alaosa)
- 008 Pesuhuone (suihkujen alaosa; hieman ennen kartoitusajankohtaa suihkuja oli käytetty

ja tilan lattia oli edelleen märkä)
- 011 Varasto (ulkoseinän alaosa paikallisesti)
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D-osalla kosteudentunnistimella poikkeavaa kosteutta havaittiin tiloista:

- 027 Varasto (ulkoseinän alaosa)
- 029 Polkupyörävarasto (seinän alaosat)

3.2. Silmämääräinen tarkastelu

C-osalla ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai merkkejä kosteusvaurioista.

D-osalla havaittiin kosteusjälkiä tiloista:

- 029 Polkupyörävarasto
- Tekninen tila (putkikanaali)

Lisäksi havaittiin maalipinnan hilseilyä 028 Portaan 1. kerroksessa ulko-oven viereisen väli-
seinän alaosasta.

Havaitut kosteusjäljet (pinnoitteen ja/tai tasoitteen hilseily, suolahärme betonipinnalla jne.)
olivat yleisesti vanhoja.

Ulkona kellarin ulkoseiniin/perusmuureihin liittyen todettiin maanpinnan kaltevuudet sokke-
livierillä puutteellisiksi niin, ettei sadevesillä ole mahdollisuutta poistua istutusalueilta as-
falttipinnoille.

3.3. Kartoitustulosten tulkinta

C-osalla ei kosteuskartoituksen perusteella ole syytä olettaa rakenteissa olevan kostevaurioi-
ta, jotka edellyttäisivät erityisiä jatkotoimenpiteitä. Myöskään 021 polkupyörävaraston ala-
puolella olevasta putkikanaalista ei kartoitusajankohtana ollut todettavissa poikkeavaa koste-
utta.

D-osalla 029 Polkupyörävarastossa ja teknisessä tilassa (putkikaali) havaitut vanhat kosteus-
jäljet viittaavat ensisijaisesti putkikanaalissa huonetilasta päin tulleeseen kosteuteen (putki-
vuotoon), ei maaperästä tulleeseen kosteuteen, mitä kosteuslähdevaihtoehtoa ei kosteuskar-
toituksen perusteella kuitenkaan voida sulkea täysin pois. Putkivuototulkintaa tukee erityi-
sesti kosteus- ja suolahärmejälkien muoto seinä- ja lattiapinnoilla. Polkupyörävarastossa
kosteusjäljet rajoittuvat pääosin alueelle, joka sijaitsee teknisen tilan (putkikanaalin) lattia-
pinnan alapuolella. Mikäli kanaalissa on aikanaan ollut putkivuotoja, ovat ne olleet niin run-
saita, että maanvaraisen laatan alapuolinen maarakenne on myös kastunut.

Mittausajankohtana muissa kellaritiloissa kosteudentunnistimella havaittu poikkeava kosteus
oli paikallista eikä viittaa yleisiin puutteisiin kellarin ulkoseinien/perusmuurien tai alapohjan
kosteusteknisessä toiminnassa. Vaikka perusmuureja ei tällä hetkellä ole vedeneristetty, on
kosteusvaurioriskiä rakenteissa pidettävä vähäisenä, mikäli rakennuksen salaojitusjärjestelmä
toimii. Rakenteen kosteustekniselle toiminnalle on ollut eduksi betonirakenteisen perusmuu-
rin suuri paksuus (470 mm) ja tätä kautta rakenteen kyky varastoida kosteutta.
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4. JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET

4.1. Kellaritilat

Ottaen huomioon kellaritilojen käyttötarkoitus (tilat, joissa ihmiset eivät oleskele jatkuvasti)
ja kartoituksessa tehdyt havainnot, ei kellaritiloissa voida edellytettävän suoritettavaksi eri-
tyisiä kuntotutkimuksia (rakenneavauksia) rakenteiden tarkemman kosteusteknisten toimin-
nan selvittämiseksi. Ulkoseinien ja perusmuurien alaosien rakennekosteuksia mittaamalla on
mahdollisuus saada riittävä tieto rakenteen todellisesta kosteustilasta seinä- ja lattiarakentei-
den pinnoitussuunnittelun pohjaksi. Rakennekosteusmittauksia esitetään suorittavaksi D-
osalla vain kohdista, joissa on tämän kosteuskartoituksen perusteella todettu vanhoja koste-
usjälkiä tai poikkeavaa kosteutta ja mikäli perusparannukseen liittyvässä suunnittelussa käy-
tetään sellaisia pintamateriaaleja tai pinnoitteita, jotka ovat edellyttävät alhaisia kosteuden
enimmäisarvoja.

Yleisinä periaatteina kosteusteknisessä suunnittelussa ja pintarakenteiden valinnassa olisi
huomioitava:

- ennen pinnoitustyötä alustan kosteus on riittävä alhainen (rakenteiden kosteuspitoisuus
on AINA mitattava ennen päällystys-, verhous- tai maalaustöitä) *1)

- etenkin seinän alaosissa, joihin on alapohjarakenteesta mahdollisuus nousta kosteutta ka-
pillaarisesti, olisi käytettävä kosteutta läpäiseviä ja hengittäviä pintarakenteita, jättää ra-
kenne pinnoittamatta tai vaihtoehtoisesti tehdä seinärakenteeseen erillinen kosteuskatko

- lattiarakenteessa, joissa on todettu kosteutta tai johon on myöhemmin mahdollisuus
päästä kosteutta, esitetään kosteuskatkoksi Creom- kosteus-, emäs- ja homesulkua (RTV-
yhtymä Oy) lattiapinnoitteen alle

*1) Rakennusaikainen kosteuden mittaus tulee suorittaa seuraavasti:

- betonirakenteiden osalta RT 14-10675:n mukaisesti
- muiden rakennusmateriaalien osalta mittaus tehdään yleisesti hyväksyttyä ja luotettavaksi todettua mitta-

usmenetelmää käyttäen (sallitut kosteuden enimmäisarvot on esitetty SisäRYL 2000-kirjan luvussa 733
Seinän verhoustyö, 75 Mattotyö, 771 Parkettityö, 772 Laminaattipäällystetyö)

- betonirakenteiden rakennusaikaisen kosteuden hallinnan osalta noudatetaan Kestävä kivitalo-ohjetta
”Betonin kosteuden hallinta” 1997

4.2. Sokkelivieret

Rakennuksen sokkelivierillä esitetään seuraavia korjaus- ja uusimistoimenpiteitä:

- sokkelivieriltä poistetaan kaikki kasvillisuus 2 metrin matkalta tai lähimpään asfalttipin-
taan saakka (myös kasvillisuuden juuret poistetaan kokonaisuudessaan)

- sokkelivierien kallistukset korjataan, kallistus ≥1:20 vähintään 2,0 metrin matkalla seinä-
pinnasta mitattuna (jäävän sokkelikorkeuden on oltava vähintään 300 mm, suositus 400
mm)

- seinävierille asennetaan sepeli- tai mukulakiveys, leveys mieluiten lähimpään asfaltti-
pintaan, alle kuituvahvistettu, pakkasen kestävä muovikelmu (myös laatoitusta pinta-
kouruineen on harkittava)
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- mikäli rakennuksen salaojitus uusitaan salaojitusjärjestelmän kunnon perustella, asenne-
taan perusmuuriin ulkopintaan kosteudeneristyslevy, liitos anturaan ja levyn yläreunaan
detaljoidaan erikseen (salaojitusjärjestelmän uusimistarvetta ei ole tämän kosteuskartoi-
tuksen perusteella)

Helsingissä 7.6.2002

INSINÖÖRITOIMISTO RAKSYSTEMS OY

                               
RI Ari Pesonen
Puh: (09) 2530 6246, 040 5600 834
Email: ari.pesonen@raksystems.fi


