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Paikka.




 
Asteikko
     p  %

B –rakennus 

Opetustila 136, lattia, PVC –laatta 


B2 
2.5 – 3.1

Opetustila 138, lattia, PVC –laatta 


B2 
2.7 – 8.4
(kohonneita lukemia vasemmasta käytävänpuoleisesta 

 nurkasta)

Opetustila 135, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
 n. 3.0

Opetustila 137, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
 n. 3.0

Opetustila 138/139, lattia käsienpesualtaan edestä 
B2 
3.0 – 4.1

Opetustila 140, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.9 – 3.2

Opetustila 141, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.7 – 3.2

Opetustila 142, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.7 – 2.9

Opetustila 208, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.3 – 2.9

Opetustila 215, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.9 – 4.1

Opetustila 219, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.6 – 3.1

Opetustila 218, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
3.1 – 3.6

Opetustila 171, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
3.4 – 3.6

Opetustila 160, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.9 – 3.1

Opetustila 159, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
3.3 – 3.5

Opetustila 152, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
3.5 – 3.6

Opetustila 147, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
3.4 – 3.6

Opetustila 146, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
3.5 – 9.1
                       , jalkalista käsienpesualtaan kohdalta
A2 
max. 27.0
Opetustila 154, lattia käsienpesualtaiden edestä 
B2 
2.8 – 3.5

Opetustila 152, lattia käsienpesualtaan edestä 

B2 
2.5 – 5.5

(keskilattiasta muuta aluetta korkeampia lukemia)

A –rakennus

Opetustila 105, lattia PVC -laatta 

 
B2 
2.2 – 2.9

Opetustila 106, lattia PVC -laatta 

 
B2 
2.8 – 4.1

Opetustila 123, lattia PVC -laatta 

 
B2 
2.5 – 4.2

Opetustila 104, lattia käsienpesualtaiden edestä 
B2 
2.4 – 2.9

Opetustila 103, lattia käsienpesualtaiden edestä 
B2 
2.7 – 3.0

Opetustila 126, lattia käsienpesualtaiden edestä 
B2 
3.1 – 4.4

Opetustila 127, lattia käsienpesualtaiden edestä 
B2 
3.4 – 4.3

Opetustila 128, lattia käsienpesualtaiden edestä 
B2 
3.2 – 3.4
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Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
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Opetustila 138
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Opetustila 138

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 5 -7  vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

B –rakennus

UK1.  Opetustila 136, käsienpesualtaan kohdalta,
M 
+ 
-

          seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
homeitiöitä 







V  -
+ 


UK2.  Opetustila 136, ulkoseinä, huokoisen  

M
+ 
-

           kuitulevyn/korkin alta 



homeitiöitä 

 





V  -
-

UK3.  Opetustila 138, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
+
           mattolistan ja jalkalistan välistä  
 
homeitiöitä ja -rihmastoa 

 





V  -
++

 





Penicillium   








Aspergillus sp







Mycotypha microspora

UK4.  Opetustila 138, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+++ 
-
           seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
homeitiöitä ja -rihmastoa 

 





V  -
++

 





Penicillium   
93 %







Aspergillus versicolor 
 7 %

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

UK5.   Opetustila 138, ulkoseinä, huokoisen  

M
+ 
-

           kuitulevyn/korkin alta 



homeitiöitä 

 





V  -
-

UK6.  Opetustila 138, ulkoseinän jalkalistan alta

M 
+ 
-

           (osa mattolistan nauloista hapettuneita) 

homeitiöitä 







V  -
++

 





Penicillium   
94 %







Aspergillus versicolor 
 6 %

UK7.  Opetustila 135, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

           seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  -
+

 





Penicillium    
50 %







Aspergillus versicolor 
25 %

 





Cladosporium 
25 %

UK8.  Opetustila 137, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

           seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  +
-

UK9.  Opetustila 137, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

          jalkalistan alta 



homeitiöitä ja –rihmastoa 


 




V  -
+







Aspergillus sp.

UK10.  Tilan 139 kautta opetustilan 138 puoleinen 
M 
-
-

            seinän sisempi kipsilevy







V  -
+

 





Penicillium 

UK11.  Opetustila 140, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

             seinän sisempi kipsilevy  


homeitiöitä 

             (porattu käytävän puolelta)







V  -
-

UK12.  Opetustila 141, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

           mattolistan ja jalkalistan välistä  
 
homeitiöitä 

 





V  +
+

 





Penicillium    
40 %







Aspergillus sp 
40 %







Mycotypha microspora
20 %

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

UK13.  Opetustila 141, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

             seinän sisempi kipsilevy  


homeitiöitä 

             (porattu käytävän puolelta)







V  -
-

UK14.  Opetustila 142, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
- 
-

             seinän sisempi kipsilevy  


 

             (porattu käytävän puolelta) 


V  -
+







Penicillium 







Chaetomium 

UK15.  Opetustila 215, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
++ 
-

           seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  -
+++

 





Penicillium 

UK16.  Keittokomero 221, kosteuden vaurioittama 
M 
+ 
+++
            tiskipöydän levyrakenteiden sokkeli 

homeitiöitä 







V  + 
+++
 





Fusarium 







Paecilomyces variotii







Penicillium 

UK17.  Lääkärin huone 208, kaapin sivulevy 

M 
- 
-

             käsienpesualtaan vierestä 

 





V  -
-

UK18.  Lääkärin huone 208, seinä käsienpesultaan
M 
- 
-

            kohdalta, tuplakipsilevyn takaa







V  -
+

 





Penicillium 

UK19.  Opetustila 219, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  -
+

 





Penicillium 

UK20.  Opetustila 218, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  -
++

 





Penicillium 

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

UK21.  Opetustila 171, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä ja -rihmastoa
 





V  -
+++

 





Penicillium 

UK22.  Opetustila 160, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  -
++

 





Penicillium 

94 %







Aspergillus sp. 
 3 %







Mycotypha microspora
 3 %

UK23.  Opetustila 159, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  -
+++

 





Penicillium 

UK24.  Opetustila 152, 1. käsienpesualtaan kohdalta 
M 
++ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä ja -rihmastoa
 





V  -
+++
 





Penicillium 







Aspergillus versicolor

UK25.  Opetustila 152, 2. käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  +
+

 





Penicillium 

90 %







Aspergillus versicolor
10 % 

UK26.  Opetustila 147, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
homeitiöitä ja -rihmastoa 







V  -
+

 





Penicillium 

UK27.  Opetustila 146, käsienpesualtaan kohdalta 
M
+ 
+

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä 

 





V  -
++

 





Penicillium  
80 %







Aspergilus versicolor 
10 %







Mycotypha microspora
10 %

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

UK28.  Opetustila 128, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+++ 


           mattolistan ja jalkalistan välistä  
 
homeitiöitä ja -rihmastoa
 





V  +++
+++






Aspergillus versicolor







Fusarium 







Penicillium    


UK29.  Opetustila 154, 1. käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä  

 





V  -
-/+

 





Penicillium  








Aspergilus glaucus link

UK30.  Opetustila 154, 2. käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

            seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä  
 homeitiöitä







V  -
+

UK31.  Opetustila 152, keskilattia PVC –laatan alta 
M 
- 
-

             vanha mattoliima/tasoite/uusi mattoliima







V  -
-

UK44.  Opetustila 037, vasen ulkonurkka, ulkoseinän 
M  
+ 
-         

              jalkalista ja mattolista (lattian rako tiivistetty,
homeitiöitä ja –rihmastoa      

              vanha jalkalista)








V  -
+++
 





Penicillium 







Fusarium 







Aspergillus sp.







Mycotypha microspora

UK45.  Opetustila 037, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+++ 
-

            jalkalistan alta 
 


homeitiöitä ja –rihmastoa,






Graphium 

 





V  - 
+++






Fusarium







Aspergillus sp.






  
Penicillium

UK46.  Opetustila 037, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
- 
+++
            lattian PVC –laatan alta 
 

bakteerikasvua ja runsasta 

 





MVOC -muodostusta

 





V  -
-

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

UK47.  Opetustila 037, oikea ulkonurkka, 

M 
- 
+++
            lattian PVC –laatan alta 
 

bakteerikasvua ja runsasta 

 





MVOC -muodostusta

 





V  - 
-/+







steriili

UK48.  Opetustila 037Portaikon vierestä käytävän
M 
+ 
-

             jalkalistan alta




homeitiöitä 

 





V  + 
+

 





Aspergillus versicolor  
66 %







Penicillium  
27 %







Stemphylium 
 7 %

UK49.  Opetustila 039, vasen ulkonurkka, jalkalistan ja
M 
++ 
-

             mattolistan alta  



homeitiöitä ja –rihmastoa,







Aspergillus sp., ym.







V  -
+++

 





Penicillium

UK50.  Opetustila 039, vasen ulkonurkka, lattian 
M 
- 
+++

             PVC –laatan alta 
 


bakteerikasvua ja runsasta 

 





MVOC -muodostusta

 





V  -
+

 





Penicillium   

UK51.  Opetustila 039, liitutaulun edestä jalkalistan
M 
+ 
-

             ja mattolistan alta (naulat hapettuneita) 
homeitiöitä 

 





V  -
++







Penicillium 

   





Fusarium 







Asperpgillus sp.

UK52.  Koulunjohtaja 182, ikkunan yläpuolelta  

M 
+ 
-

             ontelolaatan ja betonipalkin välistä 

homeitiöitä 

 





V  -
-  

UK53.  Koulunjohtaja 182, ikkunan yläpuolella  

M 
+ 
++
             olevasta kotelorakenteesta 


homeitiöitä ja -rihmastoa 

 





V  -
-  

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

UK54.  Koulunjohtaja 182, lattia  ulkoseinän reunasta
M 
- 
+++
             PVC –laatan alta 

 

bakteerikasvua ja runsasta 

 





MVOC -muodostusta







V  - 
-  

A –rakennus 

UK32.  Opetustila 123, ulkoseinän jalkalistan

M 
+ 
-

                alta/tiilipinta



homeitiöitä

 





V  - 
++

 





Penicillium 

96 %

 





Aspergillus ochraceus
 4 %

UK33.  Opetustila 123, lattia PVC –laatan alta 

M 
 -
+++






bakteerikasvua ja runsasta  





MVOC -muodostusta

 





V  -
-

UK34.  Opetustila 123, laskeumapöly 


M
+ 
-

 





homeitiöitä; sellu- ja tekstiilikuitu
 





ja, epiteeliä, nokea, lasikuituja

  





hyvin vähän

 





V  -
+





 
Penicillium 

UK35. Opetustila 123, ikkunakarmin orgaaninen
M 
+ 
-

               kuitueriste/ tiiliseinän eristeväli


homeitiöitä 







V  -
+







Penicillium 

UK36.  Opetustila 105, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

             seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä 
homeitiöitä 







V  -
-/+







Aspergillus versicolor

UK37.  Opetustila 105, lattianrajasta, ikkunan vasen  
M 
+ 
-

            alanurkka, karmivälin orgaanien kuitueriste 
homeitiöitä 







V  -
-/+







Aspergillus versicolor

No.       Paikka 




Hiivat
Homeet
Bakteerit

UK38.  Opetustila 103, käsienpesualtaan kohdalta
M 
- 
+++
            mattolistan alta (naulat hapettuneita)







V  + 
+







Fusarium 

43 %







Mycotypha microspora 36 %







Asppergillus sp. 
14 %







Alternaria  

 7 %

UK39.  Opetustila 103, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
++ 
-

             seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä 
homeitiöitä ja –rihmastoa
 





V  -
-/+







Mycotypha microspora 

UK40.  Opetustila 104, , käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
+
             seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä 
homeitiöitä ja –rihmastoa
 





Rhizopus, ym

 





V  -
+







Penicillium   
72 %







Aspergillus versicolor 
28 % 

UK41.  Opetustila 126, , käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

             seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä 
homeitiöitä 

 





V  -
+







Penicillium   
75 %







Aspergillus versicolor 
25 %

UK42.  Opetustila 127, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
-

             seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä 
homeitiöitä 

 





V  -
-

UK43.  Opetustila 128, käsienpesualtaan kohdalta 
M 
+ 
+

             seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä 
homeitiöitä 

 





V  -
+







Penicillium   
50 %







Aspergillus versicolor 
50 %

 



Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.



 

UK31
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UK47




          3.4           3.8          3.6       5.6




          3.8
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Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu

 
Kostea alue 


= 


Kaaviomaiset pohjakuvat opetustiloista 152, 154 ja 037

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

B –rakennus 

Opetustila 136

Lattian kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Ikkunan alapuolella olevan huokoisen kuitulevyn alta otetusta näytteestä UK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä.  Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 138

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia lattiasta oppilastöiden varaston 139 puoleisten seinien reunoista sekä samalta kohdalta varaston puolelta.

Ovenpielestä käsienpesualtaan kohdalta mattolistan alta otetusta näytteestä UK3 todettiin mikroskopoimalla  vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Samasta kohdasta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK4 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ikkunan alapuolella olevan huokoisen kuitulevyn alta otetusta näytteestä UK5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä.  Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Ulkoseinän jalkalistan alta (mattolistan nauloissa hapettumia) otetusta näytteestä UK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 135

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 137

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK8 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta otetusta näytteestä UK9 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 138/139

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta käytävän puolelta poratun reiän kautta seinän sisältä otetusta näytteestä UK10  ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 140

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta käytävän puolelta poratun reiän kautta seinän sisältä otetusta näytteestä UK11  todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 141

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Mattolistan alta käsienpesualtaan kohdalta otetusta näytteestä UK12 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Käsienpesualtaan kohdalta käytävän puolelta poratun reiän kautta seinän sisältä otetusta näytteestä UK13  todettiin vähän homeitiöitä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 142

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta käytävän puolelta poratun reiän kautta seinän sisältä otetusta näytteestä UK14  ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Musiikinopetustila 215

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK15 todettiin mikroskopoimalla kohtalaisesti homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Mikrobinäytteen tuloksen perusteella näytteenottokohdan läheisyydessä on homekasvua.

Opetustila 220 (ovessa 224) 

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. Käsienpesualtaan kohdalla ei ole puista jalkalistaa.  Käsienpesualtaan kohdalla ei ollut havaittavissa viitteitä materiaalien vaurioitumisesta. 

Opett.H. (keittokomero) 221

Tiskipöydän sokkeli on kastunut ja vaurioitunut. Tiskipöydän sokkelista otetusta näytteestä UK16 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Lääkärin huone 208

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. Kosteus on vaurioittanut käsienpesualtaan vieressä olevan kaapin sivulevyä ja levyrakenteista sokkelia. Kaapin sivulevystä otetusta näytteestä UK17 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla eikä viljelymenetelmällä.

Käsienpesualtaan kohdalta seinän levytyksen takaa otetusta näytteestä UK18 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Opetustila 219

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK19 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 218

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK20 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 171

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK21 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 160

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK22  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Opetustila 159

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK23  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen tulos viittaa homekasvuun näytteenottokohdan läheisyydessä. 

Opetustila 152

Kouluisännän ja luokan opettajan mukaan luokassa on ollut viemärimäistä hajua. Hajua ei ole ollut sen jälkeen, kun putkimiehet kävivät tekemässä korjauksia noin kuukausi sitten. 

Opetustilassa 152 on kaksi käsienpesuallasta. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaiden kohdalta. 

Käytävältä katsottuna vasemmalla olevan käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK24  todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käytävältä katsottuna oikealla olevan käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK25  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä hiivamikrobeja ja vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Keskilattiasta PVC –laatan alta otetusta näytteestä UK31 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua. 

Opetustila 147

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK26  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja -rihmastoa. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 146

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta ja samasta kohdasta jalkalistasta. Jalkalistassa oli mikrobiperäinen haju.

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK27  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käsienpesualtaan kohdalta mattolistasta ja jalkalistasta otetusta näytteestä UK28 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja.

Opetustila 154

Opetustilassa 154 on kaksi käsienpesuallasta. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaiden kohdalta. Käsienpesualtaiden kohdalla mattolistojen nauloissa oli hapettumia.

Käytävältä katsottuna vasemmalla olevan käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK29  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä . Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Käytävältä katsottuna oikealla olevan käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK30  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Opetustila 037 

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta,  liitutaulun puoleisen seinän reunasta sekä vasemmasta käytävän puoleisesta nurkasta.

Lattiassa on viemäriputkien tarkastuskaivo. Kaivossa on puunpaloja ja mikrobiperäinen haju 

Oikeassa ulkonurkassa on koko seinän korkuinen halkeama. Huonolaatuista ilmaa voi päästä sisälle seinän halkeaman kautta.

Ulkoseinän ja lattianvälinen rako on kitattu, mutta vanhat puiset jalkalistat on asennettu takaisin paikoilleen. Mattolistan nauloissa on hapettumia. Vasemman ulkonurkan matto- ja jalkalistassa oli heikko mikrobiperäinen haju. Matto- ja jalkalistasta otetusta näytteestä UK44 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Käsienpesualtaan kohdalta jalkalistan alta otetusta näytteestä UK45 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Käsienpesualtaan kohdalta lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä UK46 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta (MVOC = mikrobien tuottama haihtuva orgaanien yhdiste). Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. 

Oikeasta ulkonurkasta lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä UK47 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Bakteerikasvun lisäksi näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Porrashuone 026

Porrashuoneesta 026 portaikon vierestä jalkalistan alta otetusta näytteestä UK48 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Opetustila 039

Kosteusmittauksessa lattiasta ei saatu kohonneita lukemia. Liitutaulun kohdalla mattolistan naulat ovat hapettuneita.

Vasemmasta ulkonurkasta mattolistan ja jalkalistan alta otetusta näytteestä UK49 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Vasemmasta ulkonurkasta lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä UK50 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC -muodostusta. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Bakteerikasvun lisäksi näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Liitutaulun kohdalta mattolistan ja jalkalistan alta otetusta näytteestä UK51 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Koulunjohtajanhuone 182

Huoneen vasemmassa ulkonurkassa pilarin ja tiiliseinän välissä on rako. Huonolaatuista ilmaa voi päästä sisälle seinän halkeaman kautta.

Kosteusmittauksessa huoneen lattiasta ei saatu kohonneita lukemia.

Alakaton yläpuolella katon ontelolaatan ja ulkoseinän reunassa olevan betonipalkin välissä on paikoin melko avoimelta näyttävä rako. Rakoa on tiivistetty karkealla betonimassalla. Lisäksi raossa on laudan pätkä.

Katon ontelolaatan ja ulkoseinän palkin välisestä raosta otetusta näytteestä UK52 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Ikkunan yläpuolella olevasta kotelorakenteesta otetusta näytteestä UK53 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja.

Huoneen lattiasta läheltä ulkoseinän reunaa PVC -laatan alta otetusta näytteestä UK54 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Bakteerikasvun lisäksi näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

A –rakennus

Opetustila 105

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia opetustilan lattiasta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK36  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.  

Läheltä lattianrajaa ikkunan vasemmasta alanurkasta karmivälin orgaanisesta kuitueristeestä otetusta näytteestä UK37 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua. 

Ryhmätila 106

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia ryhmätilan lattiasta. Huoneessa on uudet, reunoistaan hyvin tiivistetyt ikkunat. 

Opetustila 123

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia opetustilan lattiasta. Mattolistan nauloissa ei ollut hapettumia käsienpesualtaan kohdalla.

Ulkoseinän ja jalkalistan välistä otetusta näytteestä UK32 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Lattiasta PVC –laatan alta otetusta näytteestä UK33  todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Bakteerikasvun lisäksi näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Tilasta otetusta laskeumapölynäytteestä UK34 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Lasikuituja todettiin hyvin vähän.

Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä Penicillium –suvun homeen itiöitä. Laskeumapölynäytteen tulos on tavanomainen.

Ikkunakarmin orgaanisesta kuitueristeestä ja samasta kohdasta tiiliseinän eristevälistä otetusta näytteestä UK35 todettiin mikroskopoimalla ja viljelymenetelmällä vähän homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Opetustila 104

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK40  todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 103

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta mattolistan alta otetusta näytteestä UK38 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä home- ja hiivamikrobeja. Bakteerikasvun lisäksi näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK439  todettiin mikroskopoimalla kohtalaista homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustila 126

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK41  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.  

Opetustila 127

Mattolistan naulat ovat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla. Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK42  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.  

Opetustila 128

Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia lattiasta käsienpesualtaan kohdalta. 

Käsienpesualtaan kohdalta seinän alareunasta tuplakipsilevyn välistä otetusta näytteestä UK43  todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja vähäistä bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Bakteerikasvun lisäksi näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.  

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium. Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. 

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

2.1.  PUISET JALKALISTAT JA MATTOLISTAT

Puiset jalka- ja mattolistat kastuvat käytävillä jalkineiden mukana sisälle tulevasta vedestä; siivousvesistä kaikissa tiloissa  sekä käsienpesualtaan kohdalla erityisesti roiskevesistä.

Kosteuden vaikutus oli todettavissa mattolistojen nauloista, jotka olivat hapettuneita lähes kaikkialla. Puulistojen kastuminen on johtanut mikrobikasvuun ainakin seuraavien opetustilojen käsienpesualtaiden kohdalla: 

B –rakennus:138, 137, 146, 037;  A –rakennus: 103.

Kaikissa muissakin tutkituissa tiloissa mattolistan naulat olivat hapettuneita käsienpesualtaan kohdalla, mutta mahdollista mikrobikasvua ei varmennettu näytteillä.

Myös opetustilojen 037 ja 039 ulkoseinän mattolistan/jalkalistan alta otetuista näytteistä todettiin mikrobikasvua.

Suosittelemme vanhojen puisten matto- ja jalkalistojen poistamista. Suosittelemme seinien alareunojen ja lattianreunojen puhdistamista ja desinfiointia listojen kohdalta harjaamalla pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella. 

NOVITROL 483® on pitkävaikutteinen desinfiointiliuos, joka tehoaa homeisiin, hiivoihin ja bakteereihin. Sillä on myös hyvät pesu- ja puhdistusominaisuudet. Yksi vaikuttavista aineosista on bentsalkonkloridi, jota käytetään yleisesti muun muassa sairaaladesinfektiotuotteissa sekä tulehdusten pinnalliseen hoitamiseen tarkoitetuissa silmä- ja nenätipoissa. Novitrol 483 ei sisällä hypokloriittia eikä booriyhdisteitä. Tuotteesta on saatavana tekninen esite ja käyttöturvatiedote.

Suosittelemme kevytrakenteisten seinien uusiksi jalkalistoiksi muovisia profiililistoja. Jalkalistat on mahdollista muovata myös liuotteettomasta epoksijalkalistamassasta. Massajalkalistalla on mahdollista tehdä tiivis rakenne seinän alareunaan käsienpesualtaan kohdalle.

Suosittelemme tiiliseinien alareunojen huokoisten tiilisaumojen sekä lattian ja seinän liittymäkohdan samanaikaista tiivistämistä ”maalaamalla” jalkalistat kahteen kertaan liuotteettomalla epoksi –tai polyuretaanimassalla. Tällä tavalla tiiliseinien alareunat saadaan tiivistettyä ja tehtyä maalatut jalkalistat samalla kertaa. 

Tiilisaumojen kolot on syystä paikata ennen tiiliseinien alareunojen ”maalaamista”. Tiilisaumojen tiivistyksellä sekä lattian ja tiiliseinän liitoskohdan tiivistyksellä voidaan estää huonolaatuisen ilman virtaaminen rakenteista sisätiloihin.

2.2.  KEVYTRAKENTEISET SEINÄT KÄSIENPESUALTAIDEN KOHDALLA

Kevytrakenteiset seinät on rakennettu metallirangalla. Seinien alareunoissa levytyksen alareuna on vaakarangan yläreunan kohdalla, noin 50 mm lattiasta. Jalkalista ja mattolista on asennettu kiinni vaakarankaan ja seinän levyjen alle (ks. liitteenä oleva valokuva).  Seinän alareunan ratkaisu on suojannut tehokkaasti levyjen kastumista ja vaurioitumista käsienpesualtaan kohdalla roiskevesiltä sekä muilla seinillä muulta kastumiselta.

Käsienpesualtaan kohdalla mikrobikasvua todettiin seinien alareunoista seuraavissa tiloissa: B –rakennus: 138, 215, 171, 152 (käytävältä katsoen vasemmanpuoleisen vesipisteen kohta), 147, A-rakennus: 104, 103. 

Vaurioituneet seinälevyt tulisi vaihtaa uusiin näissä tiloissa käsienpesualtaan kohdalta seinien alareunoista. Levytys tilisi konstruoida niin, että se kestää roiskevesirasituksen.

2.3.  LATTIAT

Tilojen (B –rakennus )182, 037, 039, (A –rakennus) 132 lattioista PVC –laatan alta otetuista näytteistä todettiin mikrobikasvua.

Lattioiden kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia ja kosteusmittauksen perusteella saatiin viitteitä mahdollisesta mikrobikasvusta lattianpäällysteissä vain opetustiloista  037 ja 138. Myös kosteusmittauksen mukaan kuivista lattioista otetuista näytteistä todettiin merkittävää mikrobikasvua. 

Lattianpäällysteen alta otettujen mikrobinäytteiden tulokset viittaavat siihen, että mikrobikasvua voi olla lattioissa nyt todettua laajemmin. Lattianpäällysteet on vaihdettu aikaisemmin, jolloin uusi tasoite on vedetty vanhojen liimajäänteiden ja vanhan tasoitteen päälle. Näyttää siltä, että mikrobikasvua on vanhassa tasoitteessa ja vanhoissa liimajäänteissä. 

Suosittelemme B –rakennuksen tiloissa  182, 037, 039 ja A –rakennuksen huoneessa 132 lattianpäällysteen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti sekä puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla.

Suosittelemme keraamista laatoitusta maanvaraisiin lattioihin kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. Laatoituksen alle ei tehdä vesieristystä. Kosteaa lattiaa ei tarvitse kuivattaa, jos se laatoitetaan. 

Käsityksemme mukaan keraamista laatoitusta voidaan käyttää myös muissa tiloissa.

Myös liuotteeton joustava ja itsesiliävä epoksi –tai polyuretaanimassa on mikrobikasvua vastaan kestävämpi vaihtoehto liimatulle linoleum – tai PVC –matolle ja PVC –laatoitukselle. Muovimassalattioita käytetään muun muassa lääketehtaissa, elintarviketehtaissa, sosiaalitiloissa, laboratorioissa, yms. Karkealla hiekalla pitkälle täytetty ja huokoinen akryylibetonilattia ei ole suositeltava vaihtoehto PVC -lattianpäällysteeksi. 

Suosittelemme harkitsemaan lattianpäällysteiden vaihtamista jollakin aikavälillä  myös niissä tiloissa, joista näytteitä ei otettu. Lattianpäällysteiden vaihtamistarve voidaan haluttaessa kartoittaa mikrobinäytteillä ja tehdä korjaussuositukset näytteiden tulosten perusteella.

2.4.  OPETUSTILAN 037 LATTIAN TARKASTUSKAIVO

Opetustilan 037 lattiassa on tarkastuskaivo, jossa on muutama puunpala ja mikrobiperäinen haju. Pilaantuvat puut tulisi poistaa kaivosta. Suosittelemme pienen kaivon pintojen desinfiointia ruiskuttamalla Novitrol 483:lla. 

Samanlaista puhdistus- ja desinfiointitarvetta on mahdollisesti pohjakerroksen käytävän muidekin tarkastusluukkujen kohdalla.

2.5.  OPETTAJIEN TYÖHUONE 221 (KEITTOKOMERO)

Suosittelemme tiskipöydän alaosan vaurioituneiden levyjen tai koko tiskipöydän vaihtamista uuteen. 

2.6.  KOULUNJOHTAJANHUONE  182

Huoneen lattianpäällyste tulisi vaihtaa uuteen edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Huoneen vasemmassa ulkonurkassa oleva halkeama tulisi tiivistää elastisella massalla.

Ikkunan yläpuolella oleva kotelorakenne tulisi avata ja poistaa rakenteesta pilaantuneet materiaalit, desinfioida jäljellejäävät pinnat Novitrol 483.lla, tiivistää mahdolliset raot syvemmälle rakenteisiin ja konstruoida ikkunan yläpuoli uudelleen.

Suosittelemme harkitsemaan katon elementtisaumojen tiivistämistä.

Käsityksemme mukaan huoneen ilmanvaihdon tasapainotus olisi syytä tarkistaa. Voimakasta alipaineistamista tulisi välttää, koska alipaineisuus johtaa ilmavirtauksiin rakenteiden kautta. 

2.7.  OPETUSTILA 037

Opetustilan oikeassa ulkonurkassa oleva pystysuuntainen halkeama tulisi tiivistää elastisella massalla.

Espoossa   6.4.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet: 

- Kuvat 1, 2 ja 3


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
