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Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.




 
Asteikko
     p  %

Lattioiden kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden 
   B2

sijainti on merkitty alla oleviin kaaviomaisiin pohjakuviin
[image: image1.bmp]
Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.
[image: image2.bmp]
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vanha purkuraja
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avauskohta 3





avauskohta 2






No.1, 2, 6 ja 7


           

                avauskohta 1

 

     avaus-



     kohta 5    No.10


Kaaviomainen pohjakuva juhlasalista, avauskohdat 

                                  ja näytteet No.1-2, 5-9
NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.
                     

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

Hammashoito 131
VIE1.  Laskeumapöly  



M 
+ 
-
 





homeitiöitä;

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,







nokea, siitepölyä, ei lasikuituja






V  -
+
 





steriili homesieni 
VIE2.  Lattian kostea kohta, muovimaton alta 

M 
- 
-
 





V  -
-/+

 





Stachybotrys cylindrospora 

VIE3.  Lattian rako n. 100 mm:n syvyydestä 

M 
+ 
-
 





homeitiöitä 

  





V  -
-

VIE4.  Tuloilmakanava 



M 
- 
-

 





V  -
-

VIE5.  Poistoilmakanava 



M 
+ 
-

 





homeitiöitä; tavanomaisia

 





pienhiukkasia 






V  - 
+
 





Rhizopus 


VIE6.  Opettajien pukuhuoneen 125 vanha kynnys
M 
+ 
-

           lattian betonipintalaatan sisällä
 

homeitiöitä ja –rihmastoa,







Aspergillus sp. 

 





V  -
++
 





Aspergillus versicolor 







Penicillium  

No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VIE7.  Erityisopettaja 130, laskeumapöly 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja 

 





sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,







nokea, ei lasikuituja






V  -
+

 





Penicillium  
44 %






Alternaria 

14 %






Aspergillus amstelodami
14 % 







Cladosporium 
14 %






steriili homesieni  
14 %
VIE8.  Erityisopettaja 130, katon sementtilastulevy 
M 
- 
-

          ulkoseinän reunasta 
 





V  -
+
 





Aspergillus candidus 







Penicillium 
VIE9.  Erityisopettaja 130, lattian kostea kohta,  
M 
- 
-

          muovimaton alta 






V  -
-
VIE10. Porrashuone 105, lattia portaiden pielestä, 
M 
+++ 
+++
               muovimaton alta 



homeitiöitä ja –rihmastoa;







bakteerikasvua ja –rihmaa 






V  -
+++
 





Aspergillus versicolor 







Tritirachium 

VIE11.  Porrashuone 105, jalkalista/seinä
 
M 
+ 
-

                portaiden pielestä



homeitiöitä ja –rihmastoa 






V  -
+++
 





Aspergillus versicolor 


 




Aspergillus fumigatus 







Aspergillus sp. 







Geomyces 

VIE12.  Opetustila 3 / 144, laskeumapöly 

M 
+ 
-

 





homeitiöitä ja –rihmaston paloja,







sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,







nokea, ei lasikuituja 






V  -
++
 





Penicillium 







Aspergillus sp.







Alternaria 







Mucor 
No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

VIE13.  Opetustila 3 / 144, vasen ulkonurkka, 

M 
- 
-

              putkikotelon sisältä 
 





V  -
+
 





Aspergillus candidus 
75 %






Penicillium  
25 %

VIE14.  Rehtorinhuone 227, katon sementtilastulevy 
M 
- 
-
 





V  -
-

VIE15.  Rehtorinhuone 227, tuloilmakanava  

M 
- 
-

 





V  -
-

VIE16.  Rehtorinhuone 227, poistoilmakanava  

M 
+ 
-

               





homeitiöitä, tavanomaisia 

 





pienhiukkasia 

 





V  -
+

 





Penicillium   
66 %







Alternaria  

17 %







Aspergillus fumigatus 
17 %

Paikan päällä 4.1.2006 mikroskopoidut näytteet:

No. 1.  Juhlasali, lattian avauskohta 1, täytteessä 
M 
+ 
-

            oleva bitumihuovan pala  


homeitiötä ja –rihmastoa 
No. 2.  Juhlasali, lattian avauskohta 1, täytteessä 
M 
+++ 
-

            oleva bitumihuovan pala (2. näyte)  

homeitiötä ja –rihmastoa 
No. 3.  Varasto 102A oven karmilista

M 
+ 
+
 





homeitiöitä ja –rihmastoa 

No.  4.  Varasto 102A oven karmi

 
M 
+ 
-
 





homeitiöitä ja –rihmastoa 
No. 5.  Rehtorinhuone, laskeumapöly  

M 
+ 
-
 





homeitiöitä; tavanomaisia pien-

 





hiukkasia sekä sideainehiuk-

 





kasia katon sementtilastule-

  





vyistä (pH > 10)
No. 6.  Juhlasali, lattian avauskohta 1, koolaus, 
M 
+ 
-

           (naulat ruosteessa) 



homeitiöitä ja –rihmastoa 
 





hyvin vähän

No. 7.  Juhlasali, lattian avauskohta 1, puulastuja, 
M 
+ 
-

           kovalevyn paloja 



homeitiöitä ja –rihmastoa 
No.     Paikka



                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

No. 8.  Juhlasali, lattian avauskohta 2, lattian 
 
M 
+ 
-

           koolaus 


 

homeitiöitä ja –rihmastoa 
No.9.  Juhlasali, lattian avauskohta 3, puulastuja, 
 M 
+ 
-

           heinää, paperin paloja


 homeitiöitä ja –rihmastoa
No.10. Juhlasali, lattian avauskohta 5, lattian 
 M 
+ 
++
           eristeväli porareiästä  


 bakteerien kaltaisia hiukkasia 




Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

 -  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET 

1.1  HAMMASHOITO 131

Kosteusmittauksessa saatiin hieman kohonneita lukemia lattiasta edellä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan merkityiltä alueilta. 

Hammashoidon tiloista otetusta laskeumapölynäytteestä VIE1 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä, nokea ja siitepölyä. Näytteenottokohdasta ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteestä ei saatu viitteitä hiukkasperäisestä ongelmalähteestä.
Lattian kosteasta kohdasta muovimaton alta otetusta näytteestä VIE2 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.
Väliseinän reunasta lattiassa olevasta raosta otetusta näytteestä VIE3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

Tuloilmakanavasta otetusta näytteestä VIE4 ei todettu mikrobeja.
Poistoilmakanavasta otetusta näytteestä VIE5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä sekä tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Kynnyksen alla on runsaasti rakennuspölyä.
1.2  OPETTAJIEN PUKUHUONE 125
Pukuhuoneen 125 uuden kynnyksen alla on jäljellä betonipintalaatan sisällä oleva vanha puukynnys. Vanhasta puukynnyksestä otetusta näytteestä VIE6 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

1.3  ERITYISOPETTAJA 130
Huoneesta otetusta laskeumapölynäytteestä VIE7 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä ja nokea. Näytteenottokohdasta ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. 

Huoneen katon sementtilastulevyistä otetusta näytteestä VIE8 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.
Lattian kosteasta kohdasta muovimaton alta otetusta näytteestä VIE9 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.
1.4  PORRASHUONE 105
Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia porrashuoneen ja porrashuoneen kohdalta käytävän lattioista.

Porrashuoneen lattiasta, portaikon pielestä muovimaton alta otetusta näytteestä VIE10 todettiin mikroskopoimalla runsasta home- ja bakteerikasvua. Näytteestä todettiin mikroskopoimalla myös bakteeririhmaa. Bakteeririhman esiintymisen perusteella näytteenottokohdassa on aktinobakteerikasvua (aktinobakteeri = "sädesieni"). Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 
Portaikon pielestä jalkalistan alta/seinän alareunasta otetusta näytteestä VIE11 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. 

1.4  OPETUSTILA 3/144
Kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. Opetustilasta otetusta laskeumapölynäytteestä VIE12 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja –rihmaston paloja, sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä ja nokea. Näytteenottokohdasta ei todettu lasikuituja. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä. 

Opetustilan vasemmasta ulkonurkassa olevan putkikotelon sisältä otetusta näytteestä VIE13 ei todettu mikrobeja mikroskopoimalla. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.
1.5  REHTORINHUONE 227
Rehtorinhuoneen katon sementtipuukuitulevyistä otetusta näytteestä VIE14 ei todettu mikrobikasvua. 
Huoneen tuloilmakanavasta otetusta näytteestä VIE15 ei todettu mikrobeja.

Huoneen poistoilmakanavasta otetusta näytteestä VIE16 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

1.6  KOHTEESSA 4.1.2006 MIKROSKOPOIDUT NÄYTTEET
Juhlasali

Juhlasalin lattian avauskohdasta 1 otetusta näytteestä (pala bitumihuopaa) No.1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Samasta näytteenottokohdasta otetusta toisesta näytteestä No. 2 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. 
Näytteenottokohdasta 1 lattian puurakenteista otetusta näytteestä No.6 todettiin mikroskopoimalla hyvin vähäistä homekasvua.
Näytteenottokohdasta 1 lattian eristeiden lastuista ja kovalevyn paloista otetusta näytteestä No.7 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua.

Näytteenottokohdasta 2 lattian puurakenteista otetusta näytteestä No.8 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua.

Näytteenottokohdasta 3 lattian eristeiden lastuista, heinistä ja paperinpaloista otetusta näytteestä No.9 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua.

Juhlasalin varaston lattian eristevälistä otetusta näytteestä No.10 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaisesti bakteerien kaltaisia, pieniä hiukkasia. 
Varasto 102A
Varaston 102A karmilastasta otetusta näytteestä No.3 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua.
Varaston 102A oven karmista otetusta näytteestä No.4 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua.
Rehtorinhuone 227
Rehtorinhuoneesta 227 otetusta laskeumapölynäytteestä No.5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä sekä tavanomaisia sisäilman pienhiukkasia. Näytteestä todettiin lisäksi katon sementtilastulevyistä peräisin olevia sideainehiukkasia, joiden pH oli noin 10.

’Yleistä laskeumapölynäytteistä

Kesäaikana ulkoilmassa voi olla tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia homeitiöitä ilmakuutiossa. Talviaikana ulkoilmasta ei yleensä tavata lainkaan homeitiöitä. Talviaikana on normaalissa sisäilmassa tavallisesti kymmeniä tai joitain satoja pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä ilmakuutiossa. Nämä ilmassa leijuvat homeitiöt laskeutuvat tasopinnoille, josta ne voidaan siirtää elatusalustalle. Elatusalustalla elinkykyiset itiöt aloittavat kasvuvaiheensa ja ne muodostavat silmin havaittavia homepesäkkeitä. Niiden lukumäärä voidaan laskea. Homepesäkkeet ovat eri homelajeille tyypillisiä muodon ja värin suhteen. Homelajien tunnistus tehdään pesäkkeiden ulkonäön ja mikroskooppisen rakennetutkimuksen perusteella.

Laskeumapölynäytteissä olennaista on todetut homesienilajit ja niiden suhteellinen osuus. Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Myös Alternaria, Geotrichum ja Chrysonilia -suvun homeita tavataan usein ulkoilmasta. Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa (laskeumapölyssä) lähes aina, joten niiden esiintyminen laskeumapölynäytteissä ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon. 

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen. Tiedetään ,että osa lajeista on erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus ja Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces - ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

2.1  HAMMASHOITO 131
Suosittelemme kynnyksen alapuolen imurointia rakennuspölystä HEPA –imurilla. Suosittelemme tarkastamaan viereisten tilojen kynnysten ja jalkalistojen alapuolet ja tarvittaessa imurointia HEPA –imurilla.
Suosittelemme seuraamaan hammashoidon 131 lattian kuivumista ja kontrollimikrobinäytteen ottamista 6 -12 kuukauden kuluttua.

2.2  OPTTEJIEN PUKUHUONE 125 (ja 126)
Suosittelemme opettajien pukuhuoneen 125 betonipintalaatan sisällä olevan vanhan puukynnyksen poistamista. Suosittelemme lattian kolon puhdistamista ja desinfiointia Novitrol 483:lla ja täyttämistä korjausbetonilaastilla. Suosittelemme tammikynnyksen alapinnan samanaikaista puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä Novitrol 483:lla.
Samanlaista korjaustarvetta voi olla myös opettajien pukuhuoneessa 126.

2.3  ERITYISOPETTAJA 130 ja PUKUHUONE/TYTÖT 129
Suosittelemme seuraamaan erityisopettajan 130 ja pukuhuone/tytöt 129 lattian kuivumista ja kontrollimikrobinäytteiden ottamista 6 -12 kuukauden kuluttua.

2.4  PORRASHUONE 105

Suosittelemme puisten jalkalistojen ja muovimaton poistamista porrashuoneesta portaiden alapäästä. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla liima- ja tasoitejäänteiden poistamisen jälkeen. 

Suosittelemme maalin ja tasoitteen kaapimista seinien kosteista kohdista noin 20 cm:n korkeudelle asti. Suosittelemme seinien alareunojen puhdistettujen kohtien desinfiointia Novitrol 483:lla. 

Suosittelemme uudeksi lattianpäällysteeksi keraamista laatoitusta kiinnitettynä ja saumattuna sementtipohjaisilla tuotteilla. Laatoituksen alle ei tehdä vesieristystä.

Uusiksi jalkalistoiksi suosittelemme laatoittamalla tehtyjä listoja tai muovisia profiililistoja. 
Suosittelemme seinien alareunojen puhdistettujen kiviainespintojen imeytystä Novosilan –käyttöliuoksella (Novosilan  -käyttöliuos saadaan sekoittamalla 
2 dl Novosilan:ia 2 litraan vettä). Seinien alareunat voidaan tasoittaa aikaisintaan seuraavana päivänä imeytyksestä märkätilan valmistasoitteella tai pohjustamalla vedellä ohennetulla Ardion 51 –liuoksella (ohennus sekoittamalla 1 osa Ardion 51:ä 
3 osaan vettä) ja tasoittamalla esimerkiksi Ardument 900:lla.

Maaliksi suosittelemme hengittävää silikoniemulsiomaalia (esim.Tikkurilan Kivisil).

2.5  REHTORINHUONE 227
Rehtorin huoneen katossa on Paracem –sementtilastulevyt. Huoneen tasopinnoilla oli levyistä lähteneitä sementtisideaine- ja maalihiukkasia. Hiukkasten pH oli > n. 10. Käsityksemme mukaan katon Paracem –levyistä irtoavat hiukkaset ovat yksi mahdollinen syy huoneessa koettuihin ärsytysoireisiin.
Suosittelemme levyjen osuuden selvittelyä oireiluun yhdessä levyjen valmistajan 
Paroc Oy:n kanssa. 

Käsityksemme mukaan hiukkasten irtoamista levyistä voidaan vähentää imuroimalla levy voimakkaalla imurilla ja suuntaamalla ilmanvaihdon sisään puhallusta niin, ettei levyihin osu voimakas ilmavirtaus. Tällä hetkellä levyihin osuu voimakas tuloilmavirtaus. 

2.6  JUHLASALI 


Käsityksemme mukaan lattian eristeiden epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan voidaan estää joko alipaineistamalla lattian eristeväli koneellisella poistopuhalluksella tai poistamalla eristeet.

Suosittelemme alipaineistusvaihtoehdossa tuulettuvien jalkalistojen vaihtamista mahdollisimman tiiviisiin listoihin. Lisäksi suosittelemme mahdollisten isompien rakojen tiivistämistä elastisella massalla. Käsityksemme mukaan alipaineistusvaihtoehdossa ei tarvita isoja ilmavirtauksia. Tarkoituksena on vain pitää pintalattian alapuolinen tila niin alipaineisena, ettei salin käytön aikana joustolattian elämisenkään vaikutuksesta pääse epäpuhtauksia sisäilmaan.
Toinen vaihtoehto on juhlasalin lattian avaaminen, eristeiden poistaminen, lattian jäljellejäävien pintojen huolellinen puhdistaminen ja desinfiointia Novitrol 483:lla. Puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen lattia voidaan konstruoida uudelleen. Suosittelemme lattian rakentamista tiiviiksi. Käsityksemme mukaan mm. tuulettuvia jalkalistoja ei pitäisi käyttää. 
2.7  VARASTO 102A
Suosittelemme varaston 102A ovenkarmien ja karmilistojen vaihtamista uusiin. Suosittelemme seinän puhdistamista ja desinfiointia pyyhkimällä/harjaamalla Novitrol 483:lla karmien kohdalta. Käsiteltyjä pintoja ei huuhdella.  Suosittelemme uuden karmin alapinnan suojaamista Novitrol 483:lla ja karmin asentamista paikoilleen niin, että sen ja seinän väliin jää ilmarako. Uusiksi karmilistoiksi suosittelemme muovisia profiililistoja.
Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia. 

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Espoossa 8.1.2006
NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet 

VANTAA106kuva1. Opettajien pukuhuoneen 125 kynnyksen alla

  

on vanha pyykynnys betonipintalaatan sisällä 



VANTAA106kuva2. Juhlasalin lattian avauskohta 1. Lattian eris-

 

teenä on vanhaa rakennusjätettä. Lattian rakenteista ja eristema-

 

teriaalista otetuista näytteistä todettiin mikrobikasvua. 
 

VANTAA106kuva3. Hammashoidon 131 kynnyksen alla on 

 

 runsaasti rakennuspölyä. 


Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.
