
Kunnossapito-ohjelma
Yrttitien päiväkoti, lisärakennus
Oletusversio

Alv 23% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D Rakennustekniikka

D Aluerakenteet Lasten leikkivälineiden 
turvavarusteiden ja kiinnitysten 
tarkastus

H

D Aluerakenteet Aitauksen ja pihavarusteiden 
huoltomaalaus 1 800

D Aluerakenteet Sadevesien poisohjauksen valvonta
H

E Pohjarakenteet Salaojajärjestelmän kuntotutkimus
3 100

F1 Perustukset Sokkeleiden huoltomaalaus
2 500

F31 Ulkoseinät US:n lämmöneristyksen tarkistus 
rakenneavauksin ja 
lämpökamerakuvauksin

3 700

F31 Ulkoseinät Ulkoverhouksen ja räystäslautojen 
huoltomaalaus 14 800

 F32 Ikkunat Ikkunarakenteiden ja vesipellitysten 
huoltokunnostukset ja maalaukset 3 100

F 33 Ulko-ovet Ulko-ovien säädöt ja voitelu
H

 F33 Ulko-ovet Ulko-ovien huoltokunnostus ja -
maalaus 2 000

 F34 Julkisivun täydennysosat Syöksytorven alapään mutkaosan 
asennus H

 F4 Yläpohjarakenteet Ullakkotilan ja läpivientien tarkastus

H

T Tilat Muovimattosaumojen 
tiivistyskorjaukset 1 500

T Tilat Akustiikkalevyjen pintakäsittelyset

15 000

T Tilat Akustiikkalevyjen uusiminen

65 000

20.12.2010

2020-2030
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20.12.2010

2020-2030
G LVI-järjestelmät

G11 Lämmöntuotanto Kaukolämmön alajakokeskuksen 
uusiminen 32 000

G12 Lämmönjakelu Lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus
2 500

G13 Lämmönluovutus Patteriventtiilien uusiminen
10 000

 G22 Vesijohtoverkostot Vakiopaineventtiilin asennus
5 000

 G22 Vesijohtoverkostot Käyttövesiverkoston kuntotutkimus
3 000

G24 Viemäriverkostot Piha-alueen sadevesiviemäreiden 
sisäpuolinen TV- kuvaus 3 500

G25 Vesi- ja viemärikalusteet Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus 
ja mahdollinen korjaus H

G3 Ilmastointijärjestelmät Ilmastointikoneiden huoltokunnostus
2 500

G33 Kanavistot Tuloilmakanavien puhdistus
3 000

H Sähköenergian jakelu- ja 
käyttöjärjestelmät
H2 Sähkön pääjakelujärjestelmät Potentiaalintasauskiskoon liitettyjen 

johtimien merkintä 200

H2 Sähkön pääjakelujärjestelmät Sähkölaitteistojen 
määräaikaistarkastukset 2 000

H4 Sähkönliitäntäjärjestelmät Keittiön työtason pistorasian kiinnitys
100

H5 Valaistusjärjestelmät Turvavalaistusjärjestelmän 
uusiminen (sis. keskus, valaisimet, 
kaapeloinnit)

2 000

H5 Valaistusjärjestelmät Sisävalaistuksen uusiminen
7 000

J Sähkötekniset tietojärjestelmät

J4 Turvallisuusjärjestelmät Rikosilmoitusjärjestelmän 
alkuperäisten komponenttien 
uusiminen

4 000

Yhteensä (EUR) 100 113 400 10 600 21 900 0 5 800 0 0 0 3 000 34 500 189 200

Kunnossapito-ohjelma H = Huolto toimenpide = Mahdollinen suoritusaika XXX = Suositeltu suoritusvuosi


